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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на трансформаторы масляные 

силовые типов ТМ-СЭЩ и ТМН-СЭЩ мощностью до 6300 кВА включительно класса напряже-

ния до 35 кВ включительно. 

ТМ-СЭЩ - не герметичный трансформатор с расширителем и переключением без возбуж-

дения. 

ТМН-СЭЩ - не герметичный трансформатор с расширителем и регулированием под 

нагрузкой. 

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством трансфор-

матора и устанавливает основные требования при проведении работ по погрузке, разгрузке, ис-

пользованию по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению транс-

портировке и утилизации. 

Работы должны осуществляется квалифицированным персоналом, имеющим опыт прове-

дения данных работ в соответствии с проектом производства работ, составленным по действую-

щим нормативным документам. 

В период производства работ и сразу после их завершения необходимо оформить соответ-

ствующую нормативную документацию.  

Работы рекомендуется производить в сопровождении шеф – инженера изготовителя. Изго-

товитель не гарантирует надежную работу трансформатора при нарушении процедуры шеф – 

монтажных работ. 

Дополнительная информация по трансформатору или составным частям предоставляется 

по запросу потребителя. 

Перечень ссылочных нормативных документов приведен в приложении А. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВЫСОКАЯ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ! 

В данном руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращенные обозначения: 

ЭД – эксплуатационная документация; 

ВН – высшее напряжение; 

НН – низшее напряжение; 

ПБВ – переключение без возбуждения; 

РПН – регулирование под нагрузкой; 

УП ПБВ – устройство переключающее ПБВ; 

УП РПН – устройство переключающее РПН; 

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Описание и работа трансформатора 

1.1.1 Назначение трансформатора 

Масляный силовой трансформатор - трансформатор, предназначенный для преобразования 

электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приема и 

использования электрической энергии. 

Режим работы при стационарной установке указан в паспорте трансформатора. 

Трансформатор предназначен для эксплуатации при высоте установки над уровнем моря 

не более 1000 метров. 

Категория размещения трансформатора при эксплуатации - 1, 2, 3 или 4 по ГОСТ 15150. 

Категория размещения указана в паспорте трансформатора. 

Трансформатор предназначен для эксплуатации в климатических исполнениях У, ХЛ, УХЛ 

и Т по ГОСТ 15150. Климатическое исполнение указано в паспорте трансформатора. 

Трансформатор предназначен для эксплуатации при рабочих значениях влажности воздуха 

по ГОСТ 15150. 

Отклонение питающего трансформатор напряжения от номинального, а также форма кри-

вой напряжения, несимметрия фаз, отклонение частоты от номинальной должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 13109. 

Трансформатор предназначен для эксплуатации в атмосфере типов I и II по ГОСТ 15150. 

Трансформатор предназначен для эксплуатации при интенсивности землетрясения указан-

ной в паспорте трансформатора. 

Пример записи условного обозначения трансформатора в других документах и (или) при 

заказе: 

«Трансформатор ТМН-СЭЩ-6300/35-УХЛ1; 35,00/6,30; Y/D-11; ТУ 3411-165-15356352-

2011», 

где: 

- ТМН-СЭЩ: трехфазный, с естественной циркуляцией жидкого диэлектрика и РПН; 

- 6300: номинальная мощность, кВА; 

- 35: класс напряжения высшего напряжения, кВ; 

- УХЛ: климатическое исполнение; 

- 1: категория размещения; 

- 35,00: номинальное высшее напряжение, кВ; 

- 6,30: номинальное низшее напряжение, кВ; 

- Y: схема соединения высшего напряжения;  

- D: схема соединения низшего напряжения; 

- 11: группа соединения обмоток трансформатора. 

По требованию потребителя трансформаторы могут быть предназначены для особых усло-

вий эксплуатации, установленных договором на поставку, и отраженных в паспорте трансфор-

матора. 

 

1.1.2 Технические характеристики 

Технические характеристики трансформатора указаны в паспорте трансформатора.  

Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформатора указаны в габа-

ритном чертеже. 

Нагрузочная способность трансформатора соответствует требованиям ГОСТ Р 52719. 

Допустимые систематические нагрузки и аварийные перегрузки соответствуют ГОСТ 

14209. 

Электрическая прочность изоляции трансформатора соответствует ГОСТ 1516.3. 
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Трансформатор допускает продолжительную работу при превышении напряжения на лю-

бом ответвлении любой обмотки на 10 % более номинального напряжения данного ответвления. 

Стойкость трансформатора при коротких замыканиях соответствует требованиям ГОСТ Р 

52719. 

По требованию потребителя трансформаторы могут иметь особые технические характери-

стики, установленные договором на поставку, и отраженные в паспорте трансформатора. 

 

1.1.3 Состав трансформатора 

Трансформатор состоит из следующих составных частей: 

- часть активная; 

- бак, заполненный жидким диэлектриком; 

- крышка; 

- вводы; 

- УП ПБВ или УП РПН (в зависимости от модификации трансформатора); 

- арматура; 

- клеммная коробка; 

- зажимы аппаратные штыревые  (в зависимости от модификации трансформатора); 

- расширитель; 

- радиаторы; 

- термосифонный фильтр; 

- катки (в зависимости от модификации трансформатора); 

- встроенные трансформаторы тока; 

- кронштейны под опорные изоляторы (в зависимости от модификации трансформатора); 

- комплект запасных частей и необходимый специальный инструмент согласно ведомости 

ЗИП (в зависимости от модификации трансформатора); 

- контрольные, сигнальные и защитные устройства (в зависимости от модификации транс-

форматора); 

Примечание – В зависимости от модификации трансформатора, по требованию по-

требителя, состав трансформатора может отличаться от указанного. 

 

1.1.4 Устройство и работа трансформатора 

Трансформатор состоит из составных частей, приведенных в пункте 1.1.3. 

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более ин-

дуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромаг-

нитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других 

систем переменного тока. 

 

1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

Средства измерения, инструмент и принадлежности входят в состав контрольных, сигналь-

ных и защитных устройств трансформатора описание которых приведено в пункте 1.2. 

 

1.1.6 Маркировка и пломбирование 

Основные данные трансформатора содержатся на табличке на баке трансформатора. 

Дублирование заводского номера трансформатора выполнено на пластине рядом с таблич-

кой на баке. 

Маркировка фаз вводов ВН и НН выполнена на крышке трансформатора. 

Маркировка места заземления выполнена по ГОСТ 21130 на баке трансформатора. 

Маркировка строповых устройств для подъема трансформатора выполнена знаком «Место 

строповки». 

Маркировка центра тяжести трансформатора выполнена знаком «Центр тяжести». 
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Необходимые основные, дополнительные и информационные надписи для упакованных 

демонтированных составных частей и запасных частей выполнены на упаковке. 

Необходимые основные, дополнительные и информационные надписи для не упакованных 

демонтированных составных частей и запасных частей выполнены на демонтированных состав-

ных частях и запасных частях. 

На время транспортирования пломбируются:  

- краны УП РПН;  

- штуцер маслоотборный;  

- пробка для слива остатков жидкого диэлектрика бака; 

- кран для слива и заливки жидкого диэлектрика бака; 

- затворы дисковые поворотные бака. 

На время гарантийного срока пломбируется: 

- крышка. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ НАРУШЕНИИ ПЛОМБ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ВРЕМЯ 

ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО СНЯТЬ ГАРАНТИЮ, 

УСТАНОВЛЕННУЮ ДОГОВОРОМ! 

 

1.1.7 Упаковка 

Составные части трансформатора демонтированные на время транспортирования и хране-

ния упаковывается в тару, обеспечивающую их сохранность в процессе транспортирования и 

хранения. 

Примечание - Защитные кожуха вводов и защитный кожух УП РПН устанавлива-

ются исключительно для транспортирования и хранения, предназначены исключительно 

для обеспечения сохранности вводов и УП РПН в процессе транспортирования и хранения, 

при подготовке трансформатора эксплуатации демонтируются, в процессе эксплуатации 

не используются. 

Трансформатор транспортируется и хранится без упаковки с обеспечением сохранности и 

герметичности в процессе транспортирования и хранения. 

Трансформатор и составные части на время транспортирования и хранения не подвергается 

временной противокоррозионной защите, обозначение ВЗ-0 по ГОСТ 9.014. 

Эксплуатационная документация на трансформатор и составные части упакованы не ниже 

КУ-2 по ГОСТ 23216. 

 

1.2 Описание и работа составных частей трансформатора 

1.2.1 Часть активная 

Часть активная - единая конструкция, включающая в собранном виде остов трансформа-

тора, обмотки с их изоляцией, отводы, части регулирующего устройства, а также все детали, слу-

жащие для их механического соединения. 

Часть активная располагается в баке трансформатора. 

Остов - единая конструкция, включающая в собранном виде магнитную систему со всеми 

деталями, служащими для ее соединения и для крепления обмоток. 

Магнитная система - комплект пластин из электротехнической стали, собранных в опреде-

ленной геометрической форме, предназначенный для локализации в нем основного магнитного 

поля трансформатора. 

Обмотка - совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются 

электродвижущие силы, наведенные в витках, с целью получения высшего, среднего или низ-

шего напряжения трансформатора. 

Отводы - совокупность электрических проводников, служащих для соединения обмоток 

трансформатора с вводами, устройствами переключения ответвлений обмоток и другими токо-

ведущими частями. 
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1.2.2 Бак 

Бак - бак, в котором размещается часть активная с жидким диэлектриком. 

Бак трансформатора является несущим элементом для составных частей трансформатора.  

Бак трансформатора представляет собой металлическую сварную конструкцию состоя-

щую, из рамы, дна и боковых стенок.  

Марка жидкого диэлектрика указана в паспорте трансформатора 

 

1.2.3 Крышка 

Крышка трансформатора является несущим элементом для составных частей трансформа-

тора.  

Крышка располагается на баке трансформатора. 

 

1.2.4 Ввод 

Ввод - контактный зажим, имеющий гальваническую связь с обмотками и предназначен-

ный для присоединения трансформатора к внешней цепи. 

Вводы располагаются на крышке трансформатора. 

Конструкция ввода и трансформатора допускают демонтаж и установку ввода без съема 

крышки или верхней части бака, выемки активной части из бака и слива жидкого диэлектрика 

ниже прессующих элементов. 

 

1.2.5 УП ПБВ или УП РПН 

УП ПБВ - устройство, предназначенное для изменения соединений ответвлений обмоток 

при невозбужденном трансформаторе. 

УП РПН - устройство регулирования, предназначенное для регулирования напряжения без 

перерыва нагрузки и без отключения обмоток трансформатора от сети. 

УП ПБВ или УП РПН располагаются на крышке трансформатора. 

  

1.2.6 Арматура 

Арматура - устройство, устанавливаемое на баке и предназначенное для управления пото-

ками рабочих сред путём изменения площади проходного сечения и предназначенное для пере-

крытия потока среды (жидкого диэлектрика). 

Арматура располагается на крышке и баке трансформатора. 

 

1.2.7 Клеммная коробка 

Клеммная коробка применяется для удобства разводки и монтажа кабелей, присоединяе-

мых с одной стороны от контрольных, сигнальных и защитных устройств трансформатора и с 

другой стороны – к щиту управления. 

Клеммная коробка располагается на баке трансформатора. 

 

1.2.8 Зажим аппаратный штыревой 

Зажим аппаратный штыревой предназначен для присоединения ввода трансформатора, вы-

полненного в виде резьбового цилиндрического штыря, к внешней цепи, выполненной в виде 

плоской лапки с отверстиями. 

Зажимы аппаратные штыревые располагаются на вводе трансформатора. 

 

1.2.9 Расширитель 

Расширитель - сосуд, соединенный с баком трубопроводом и служащий для локализации 

колебаний уровня жидкого диэлектрика. 

Расширитель располагается на крышке трансформатора. 
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1.2.10 Радиатор 

Радиатор - теплообменник, в котором происходит передача тепла от теплоносителя, запол-

няющего бак трансформатора и движущегося путем естественной конвекции, воздуху, охлажда-

ющему трансформатор 

Радиаторы располагаются на баке трансформатора. 

 

1.2.11 Термосифонный фильтр 

Термосифонный фильтр - сосуд, сообщающийся двумя патрубками с внутренним объемом 

бака в верхней и нижней его части, заполненный веществом, служащим для очистки жидкого 

диэлектрика от продуктов окисления и для поглощения влаги 

Термосифонный фильтр располагается на баке трансформатора. 

 

1.2.12 Катки 

Катки - устройства для перекатки в продольном и поперечном направлениях. 

Катки располагаются на дне бака трансформатора. 

 

1.2.13 Встроенные трансформаторы тока  

Встроенные трансформаторы тока предназначены для контроля и измерения токов во 

внешней цепи. 

Встроенные трансформаторы тока располагаются на крышке трансформатора. 

 

1.2.14 Кронштейны под опорные изоляторы 

Кронштейны под опорные изоляторы - консольная опорная конструкция, служащая для 

крепления опорных изоляторов. 

Кронштейны под опорные изоляторы располагаются на крышке трансформатора. 

 

1.2.15 Клапан предохранительный 

Клапан предохранительный предназначен для защиты бака трансформатора от разрушения, 

связанного с быстрым ростом в нем внутреннего давления. 

Клапан предохранительный располагается на баке трансформатора. 

 

1.2.16 Реле газовое  

Реле газовое предназначено для защиты трансформатора при внутренних повреждениях, 

связанных с выделением газа, а также при утечке жидкого диэлектрика из-за неплотности. 

Реле газовое встраивают в рассечку трубы, соединяющей бак трансформатора с расшири-

телем. 

 

1.2.17 Реле струйное 

Реле струйное предназначено для защиты УП РПН при внутренних повреждениях, связан-

ных с выделением газа, а также при утечке жидкого диэлектрика из-за неплотности. 

Реле струйное встраивают в рассечку трубы, соединяющей УП РПН с расширителем. 

 

1.2.18 Воздухоосушитель обслуживаемый или необслуживаемый 

Воздухоосушитель обслуживаемый или необслуживаемый - сосуд, сообщающийся с одной 

стороны с внутренним объемом воздуха в расширителе трансформатора, а с другой - с атмосфер-

ным воздухом, предназначенный для отделения влаги из воздуха, поступающего в расширитель 

трансформатора. 

Воздухоосушитель обслуживаемый или необслуживаемый располагается на расширителе 

трансформатора. 
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1.2.19 Термометр показывающий электроконтактный 

Термометр показывающий электроконтактный - прибор для контроля температуры и сиг-

нализации о достижении предельно допустимых температур. 

Термометр показывающий электроконтактный располагается на баке трансформатора. 

 

1.2.20 Маслоуказатель стрелочный электроконтактный 

Маслоуказатель стрелочный электроконтактный  - прибор для контроля уровня жидкого 

диэлектрика в расширителе трансформатора и сигнализации о достижении предельно допусти-

мого уровня жидкого диэлектрика в расширителе трансформатора. 

Маслоуказатель стрелочный электроконтактный  располагается на расширителе трансфор-

матора. 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

Эксплуатация трансформаторов должна производиться в соответствии с ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.2, ПОТЭУ, РД 34.45-51.300, «Типовыми правилами пожарной 

безопасности для промышленных предприятий» и «Правилами устройства электроустановок», а 

также другими локальными и национальными нормативными документами, при выполнении 

условий, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Включение трансформатора под полную нагрузку в зимнее время допускается при темпе-

ратуре верхних слоев жидкого диэлектрика минус 40 °С и выше. При более низких температурах 

верхних слоев жидкого диэлектрика в нормальных режимах работы трансформаторы должны 

включатся с нагрузкой не более 50% номинальной, и после прогрева жидкого диэлектрика до 

необходимой температуры нагрузка может быть увеличена до номинальной. 

Производство переключений УП РПН в зимнее время допускается при температуре верх-

них слоев жидкого диэлектрика минус 25 °С и выше, если другие температуры не предусмотрены 

в нормативной документацией на конкретные типы УП РПН. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПУТЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ УП 

ПБВ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА ОТ СЕТИ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ УП ПБВ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ И БЕЗ 

ФИКСАЦИИ ЕГО РУКОЯТКИ. 
 

2.2 Подготовка трансформатора к использованию 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке трансформатора 

При подготовке к использованию трансформатора дополнительно необходимо пользо-

ваться ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.2, ПОТЭУ, РД 34.45-51.300, «Типовыми 

правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий» и «Правилами устройства 

электроустановок», а также другими локальными и национальными нормативными докумен-

тами, при выполнении условий, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

 

2.2.2 Подготовка трансформатора и составных частей трансформатора к монтажу 

Перед началом работ по подготовке трансформатора и составных частей трансформатора к 

монтажу необходимо изучить ЭД на трансформатор и его составные части.  

Перед началом работ по подготовке трансформатора и составных частей трансформатора к 

монтажу необходимо демонтировать защитные элементы, установленные на время транспорти-

рования и провести внешний осмотр трансформатора и составных частей трансформатора. При 

обнаружении повреждения трансформатора или составных частей трансформатора, необходимо 
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составить акт и связаться с изготовителем. При обнаружении утерянных составных частей транс-

форматора, необходимо составить акт и связаться с изготовителем. 

Перед началом работ по подготовке трансформатора и составных частей трансформатора к 

монтажу необходимо подготовить специальную площадку или оборудование. При необходимо-

сти транспортирования трансформатора от места монтажа до места эксплуатации  необходимо 

подготовить путь. До установки трансформатора на площадку или в оборудование и транспор-

тированием по пути, последние должны быть приняты в соответствии с нормативными докумен-

тами.  

Перед началом работ по подготовке трансформатора и составных частей трансформатора к 

монтажу необходимо подготовить необходимое технологическое оборудование, приборы, при-

способления, оснастку, инструменты и материалы. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ОСНАСТКА, ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ 

НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ. 

Перед началом работ по подготовке трансформатора и составных частей трансформатора к 

монтажу необходимо подготовить проект производства работ, составленный по действующим 

нормативным документам. 

Перед началом монтажа необходимо установить трансформатор на площадку или в обору-

дование для монтажа. 

Перед началом монтажа необходимо проверить герметичность трансформатора по нали-

чию избыточного или остаточного давления. Проверка наличия избыточного или остаточного 

давления производится по характерному шипящему звуку при ослаблении заглушки на крышке 

трансформатора. В случае отсутствия герметичности необходимо принять меры по восстановле-

нию герметичности трансформатора, составить акт и связаться с изготовителем. 

Перед началом работ по подготовке трансформатора и составных частей трансформатора к 

монтажу необходимо подготовить материалы. 

Перед началом монтажа необходимо очистить изоляторы вводов от грязи и влаги (при 

наличии) ветошью без ворса и уайт – спиритом по ГОСТ 3134. 

Перед началом монтажа необходимо подготовить и испытать УП РПН согласно ЭД изго-

товителя. 

Перед началом монтажа необходимо очистить внутреннюю полость расширителя от грязи 

и влаги (при наличии) промыв подготовленным жидким диэлектриком.  

Перед началом монтажа необходимо очистить радиаторы от грязи и влаги (при наличии) 

промыв подготовленным жидким диэлектриком. 

Перед началом монтажа необходимо очистить термосифонный фильтр от грязи и влаги 

(при наличии) промыв подготовленным жидким диэлектриком, см. приложение В. 

Перед началом монтажа необходимо очистить оси катков от грязи и влаги (при наличии) и 

смазать тавотом (солидолом). 

Перед началом монтажа необходимо подготовить и испытать реле газовое согласно ЭД из-

готовителя. 

Перед началом монтажа необходимо подготовить и испытать реле струйное согласно ЭД 

изготовителя. 

Перед началом монтажа необходимо очистить воздухоосушитель обслуживаемый от грязи 

и влаги (при наличии) промыв подготовленным жидким диэлектриком, см. приложение Г. 

Перед началом монтажа необходимо подготовить и испытать воздухоосушитель необслу-

живаемый согласно ЭД изготовителя. 

Перед началом монтажа необходимо подготовить и испытать термометр показывающий 

электроконтактный согласно ЭД изготовителя. 

Перед началом монтажа необходимо подготовить и испытать маслоуказатель стрелочный 

электроконтактный согласно ЭД изготовителя. 
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Перед началом монтажа необходимо подготовить (сушить и дегазировать) жидкий диэлек-

трик в количестве, необходимом для доливки трансформатора и УП РПН с учетом дополнитель-

ного количества на технологические операции. Характеристики жидкого диэлектрика, подготов-

ленного для доливки в трансформатор и УП РПН должны соответствовать требованиям, указан-

ным в таблице Б.1 приложения Б.  

Для временного хранения жидкого диэлектрика необходимо подготовить чистые емкости. 

Перед началом монтажа необходимо подготовить осушающее вещество в количестве, не-

обходимом для наполнения воздухоосушителя обслуживаемого. Подготовку осушающего веще-

ства произвести согласно приложению Г. 

Перед началом монтажа необходимо подготовить сорбент в количестве, необходимом для 

наполнения термосифонного фильтра. Подготовку сорбента произвести согласно приложению 

В. 

Результаты подготовки оформить актом. 

 

2.2.3 Монтаж трансформатора и составных частей трансформатора 

Монтаж составных частей трансформатора производится без ревизии части активной, со-

гласно руководству по эксплуатации и монтажному чертежу. 

При нарушении требований настоящего руководства по эксплуатации, которые могли при-

вести к появлению дефектов в трансформаторе, устранение которых невозможно без ревизии 

части активной, монтаж необходимо вести с ревизией части активной. Условия проведения ре-

визии части активной согласно приложению Е. 

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕДЕНИЕ РЕВИЗИИ ЧАСТИ АКТИВНОЙ В ПЕРИОД 

ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. В 

ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО СНЯТЬ ГАРАНТИЮ, 

УСТАНОВЛЕННУЮ ДОГОВОРОМ! 

Рекомендации по возможности монтажа трансформатора и составных частей трансформа-

тора при температурах окружающего воздуха ниже плюс 10 °С предоставляются по запросу по-

требителя. 

Применяемые при монтаже уплотнения не должны иметь механических повреждений, рас-

трескиваний и расслоений.  

Затяжку метизов уплотнений необходимо производить равномерно «крест - накрест» по 

всему периметру. При затяжке уплотнений, при отсутствии канавок, допускается усадка уплот-

нений не более чем на 30 % толщины. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОНТАЖ УПЛОТНЕНИЙ И ЗАТЯЖКА МЕТИЗОВ УПЛОТНЕНИЙ 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ УПЛОТНЕНИЙ НИЖЕ МИНУС 10 °С! 
 

Таблица 1 – Момент силы при затяжке гайки ввода  

 

Диаметр шпильки ввода, 

мм 
10х1,50 12х1,75 20х2,50 30х2,00 42х3,00 48х3,00 55х3,00 

Момент силы, Н*м - 12 20 30 50 60 70 

 

Таблица 2 – Момент силы при затяжке гайки крепления ввода  

 

Диаметр шпильки ввода, 

мм 
10х1,50 12х1,75 20х2,50 30х2,00 42х3,00 48х3,00 55х3,00 

Момент силы, Н*м 14 - - - - - - 

 

 

 

 



 

 

     
0РТ.142.099 РЭ 

Лист 

12 
 

4 Зам. 0441-1839   

Изм

. 

Лист № докум. Подп. Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 д

уб
л

. 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

20
90

 

 

  Формат А4 
 

 

Таблица 3 – Момент силы при затяжке гаек трансформатора и составных частей трансфор-

матора (максимально допустимые значения)  

 

Диаметр болта, мм 5 6 8 10 12 16 20 24 30 36 

Момент силы, Н*м 4,9 8,5 21,0 41,0 70,0 175,0 352,0 606,0 1213,0 2112,0 

 

При монтаже дополнительно необходимо пользоваться монтажным чертежом. 

Монтировать катки на трансформатор, для чего приподнять трансформатор и монтировать 

катки. Подъем и опускание трансформатора производить краном соответствующей грузоподъ-

емности. 

Демонтировать заглушки маслоуказателей стрелочных электроконтактных с расширителя. 

Монтировать маслоуказатели стрелочные электроконтактные на расширитель.  

Монтировать расширитель на трансформатор. Подключить разъемы маслоуказателей стре-

лочных электроконтактных к маслоуказателям стрелочных электроконтактных. Закрепить хому-

тами металлорукав с кабелем. Подъем и опускание расширителя производить краном соответ-

ствующей грузоподъемности. 

Убедится в надежной фиксации рукоятки затворов дисковых поворотных радиаторов на 

трансформаторе в положении «ЗАКРЫТО». Демонтировать заглушки радиаторов с трансформа-

тора. Монтировать радиаторы на трансформатор. Монтировать пластину радиаторов. Подъем и 

опускание радиаторов производить краном соответствующей грузоподъемности. 

Демонтировать заглушку термометрической трубки с трансформатора. Заполнить термо-

метрическую трубку не подготовленным жидким диэлектриком. Монтировать термометр пока-

зывающий электроконтактный и термобаллон на трансформатор. Подключить разъемы термо-

метра показывающего электроконтактного к термометру показывающему электроконтактному. 

Закрепить хомутами металлорукав с кабелем и капилляр. 

Убедится в надежной фиксации рукоятки затвора дискового поворотного реле газового на 

расширителе в положении «ЗАКРЫТО». Демонтировать заглушки реле газового с трансформа-

тора и расширителя. Монтировать реле газовое. Подключить разъемы реле газового к реле газо-

вому. Закрепить хомутами металлорукав с кабелем. 

Демонтировать заглушки реле струйного с патрубка. Монтировать реле струйное на патру-

бок. Подключить разъемы реле струйного к реле струйному. Закрепить хомутами металлорукав 

с кабелем. 

Демонтировать заглушки патрубков воздухоосушителей с расширителя и патрубков возду-

хосушителей (с одной стороны). Монтировать патрубки воздухоосушителей на расширитель. 

Убедится в надежной фиксации рукоятки крана шарового на патрубке долива в положении 

«ЗАКРЫТО». Демонтировать заглушки патрубка долива с расширителя и патрубка долива. Мон-

тировать патрубок долива на расширитель. Закрепить хомутами патрубок долива. 

Убедится в надежной фиксации рукоятки затворов дисковых поворотных термосифонного 

фильтра на трансформаторе в положении «ЗАКРЫТО». Демонтировать заглушки термосифон-

ного фильтра с трансформатора. Монтировать термосифонный фильтр на трансформатор. Для 

наполнения термосифонного фильтра сорбентом выполнить следующие работы: 

- демонтировать крышку термосифонного фильтра и сетку с уплотнениями; 

- наполнить термосифонный фильтр подготовленным сорбентом; 

- монтировать сетку с уплотнениями и крышку термосифонного фильтра. 

Монтировать составные части УП ПБВ или УП РПН согласно ЭД изготовителя. 

Монтировать кронштейны под опорные изоляторы и опорные изоляторы на крышку транс-

форматора. 

Произвести безвакуумную доливку жидкого диэлектрика через патрубок долива: 

-  перевести положение крана шарового на патрубке долива из положения «ЗАКРЫТО» в 

положение «ОТКРЫТО»; 
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-  перевести положение затвора дискового поворотного реле газового из положения 

«ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО»; 

-  перевести положение кранов шаровых УП РПН из положения «ЗАКРЫТО» в положение 

«ОТКРЫТО» (при совмещении отсеков расширителя УП РПН и бака); 

- открыть воздухоспускные пробки на расширителе; 

- подать подготовленный жидкий диэлектрик со скоростью не более 3 м3/ч и температурой 

не ниже плюс 10 °С; 

- остановить подачу жидкого диэлектрика при достижении соответствующего температуре 

уровня жидкого диэлектрика на контрольных метках маслоуказателей стрелочных электрокон-

тактных; 

-  перевести положение нижних затворов дисковых поворотных радиаторов на трансфор-

маторе из положения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО»; 

- слегка по очереди вывернуть воздухоспускные пробки на радиаторах и после появления 

жидкого диэлектрика в воздухоспускных пробках закрыть воздухоспускные пробки на радиато-

рах; 

-  перевести положение верхних затворов дисковых поворотных радиаторов на трансфор-

маторе из положения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО»; 

-  перевести положение нижнего затвора дискового поворотного термосифонного фильтра 

на трансформаторе из положения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО»; 

- слегка вывернуть воздухоспускную пробку на термосифонном фильтре и после появления 

жидкого диэлектрика в воздухоспускной пробке закрыть воздухоспускную пробку на термоси-

фонном фильтре; 

- перевести положение нижнего затвора дискового поворотного термосифонного фильтра 

на трансформаторе из положения «ОТКРЫТО» в положение «ЗАКРЫТО»; 

- дать отстояться жидкому диэлектрику в течение одного часа; 

- открыть сливную пробку на термосифонном фильтре и слить жидкий диэлектрик; 

- закрыть сливную пробку на термосифонном фильтре;  

-  перевести положение нижнего затвора дискового поворотного термосифонного фильтра 

на трансформаторе из положения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО»; 

- слегка вывернуть воздухоспускную пробку на термосифонном фильтре и после появления 

жидкого диэлектрика в воздухоспускной пробке закрыть воздухоспускную пробку на термоси-

фонном фильтре; 

-  перевести положение верхнего затвора дискового поворотного термосифонного фильтра 

на трансформаторе из положения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО»; 

- подать жидкий диэлектрик со скоростью не более 3 м3/ч и температурой не ниже плюс 10 

°С; 

- остановить подачу жидкого диэлектрика при достижении соответствующего температуре 

уровня жидкого диэлектрика на контрольных метках маслоуказателей стрелочных электрокон-

тактных; 

-  перевести положение крана шарового на патрубке долива из положения «ОТКРЫТО» в 

положение «ЗАКРЫТО»; 

-  перевести положение крана шарового УП РПН, соединяющего отсек расширителя УП 

РПН и отсек расширителя бака из положения «ОТКРЫТО» в положение «ЗАКРЫТО» (при сов-

мещении расширителя УП РПН и бака); 

- монтировать заглушку патрубка долива; 

- выпустить воздух из всех предусмотренных конструкцией трансформатора воздухос-

пускных пробок и вводов; 

Для наполнения воздухоосушителей обслуживаемых осушающем веществом выполнить 

следующие работы: 

- демонтировать бак воздухоосушителя обслуживаемого; 

- демонтировать заглушку отсека индикаторного осушающего вещества; 
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- наполнить отсек индикаторного осушающего вещества подготовленным индикаторным 

осушающим веществом; 

- монтировать заглушку отсека индикаторного осушающего вещества; 

- наполнить бак подготовленным осушающим веществом; 

- монтировать бак воздухоосушителя обслуживаемого; 

- наполнить стакан воздухоосушителя обслуживаемого не подготовленным жидким ди-

электриком через пробку для заливки жидкого диэлектрика до уровня середины смотрового 

стекла. 

Демонтировать заглушки воздухоосушителей обслуживаемых или необслуживаемых с па-

трубков воздухосушителей и с воздухоосушителей обслуживаемых или необслуживаемых. Мон-

тировать воздухоосушители обсуживаемые или необслуживаемые на патрубки воздухоосуши-

теля. Закрепить хомутами воздухоосушители обслуживаемые или необслуживаемые.  

Подключить разъемы согласно монтажу контрольных кабелей. Закрепить хомутами ме-

таллорукава с кабелями. 

Монтировать зажимы аппаратные штыревые на вводы. 

Произвести перемещение трансформатора к месту эксплуатации. Перемещение трансфор-

маторов, установленных на катки, осуществляют при помощи электролебедки или других меха-

низмов, обеспечивающих требуемое тяговое усилие с использованием полиспаста. Во время пе-

ремещения необходимо следить за состоянием катков и их расположением на рельсах. 

Монтировать трансформатор на месте эксплуатации так, чтобы крышка имела подъем по 

направлению к газовому реле трансформатора от 1,0% до 1,5% для чего установить пластины 

под катки или под опоры с соответствующей стороны. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЛАСТИНЫ ПОД КАТКИ ИЛИ ПОД ОПОРЫ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ. 

Подключить заземление трансформатора. 

Подключить внешние цепи к клеммной коробке. 

Результаты монтажа оформить актом. 

 

2.2.4 Подготовка средств измерения, входящих в состав трансформатора 

Уровень жидкого диэлектрика контролировать по маслоуказателю стрелочному электроко-

нтактному. Уровень жидкого диэлектрика на контрольных метках маслоуказателей стрелочных 

электроконтактных не должен быть ниже минимального уровня меток. Уровень жидкого диэлек-

трика на контрольных метках маслоуказателей стрелочных электроконтактных не должен пре-

вышать максимальный уровень. 

Температуру жидкого диэлектрика контролировать по термометру показывающему элект-

роконтактному. Уставку на «СИГНАЛ» термометра показывающего электроконтактного  необ-

ходимо выставить на отметку – плюс 90 °С, уставку на «ОТКЛЮЧЕНИЕ» – на отметку плюс 95 

°С. 

Насыщение влагой осушающего вещества в воздухоосушителе обсуживаемом контролиро-

вать по окраске индикаторного осушающего вещества. Окраска индикаторного осушающего ве-

щества, не насыщенного влагой – голубая, насыщенного влагой – розовая. Насыщение влагой 

осушающего вещества в воздухоосушителе необслуживаемом контролировать согласно ЭД из-

готовителя. 

Подготовку средств измерений УП ПБВ или УП РПН и контроль производить согласно ЭД 

изготовителя. 

Результаты подготовки оформить актом. 

 

2.2.5 Испытания трансформаторов 

Все работы по испытаниям трансформаторов производить на окончательно собранном, за-

литым жидким диэлектриком трансформаторе. 
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Демонтировать воздухоосушитель обсуживаемый или необслуживаемый с патрубков воз-

духоосушителей и монтировать заглушку на время испытания трансформатора на герметич-

ность.  

Испытать трансформатор на герметичность гидравлическим давлением столба жидкого ди-

электрика, высота которого над уровнем заполненного расширителя составляет 0,6 метра, в те-

чении не менее 3 часов при температуре жидкого диэлектрика не ниже 10 °C. Трансформатор 

считается герметичным, если осмотром после испытания течь жидкого диэлектрика не обнару-

жена. Методика проведения испытания согласно ГОСТ 3484.5. 

Демонтировать заглушку с патрубков воздухоосушителей и монтировать воздухоосуши-

тель обсуживаемый или необслуживаемый.  

Испытания и измерения производить не ранее, чем через 12 часов после проведения всех 

работ, связанных со сливом или доливом жидкого диэлектрика, при температуре жидкого ди-

электрика не ниже плюс 10°С. 

Демонтировать арретир клапана предохранительного. 

Измерить потери холостого хода при малом напряжении трансформатора. Для трехфазного 

трансформатора соотношение фазных потерь не должно отличатся от паспортных соотношений 

более чем на 5%. Методика проведения измерения согласно ГОСТ 3484.1.   

Измерить сопротивление изоляции трансформатора. Действительным сопротивлением изо-

ляции является сопротивление, измеренное через 60 с после появления на трансформаторе напря-

жения, при котором проводили измерение. Дополнительно измерить сопротивлением изоляции, 

измеренное через 15 с после появления на трансформаторе напряжения, при котором проводили 

измерение.  Сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже значений, приведенных в 

таблице 4. Методика проведения измерения согласно ГОСТ 3484.3.  
 

Таблица 4 – Сопротивление изоляции обмоток 

 

ТОБМ, °С 10 20 30 40 50 60 70 

R60, МОм 450 300 200 130 90 60 40 

 

Измерить сопротивления обмоток постоянному току на всех ответвлениях трансформатора. 

Перед проведением измерения необходимо произвести 5-кратную прогонку УП ПБВ или УП 

РПН по всему диапазону. Величины сопротивлений обмоток постоянному току, измеренные на 

одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более 

чем на 2%, если иное не указано в паспорте. Методика проведения измерения согласно ГОСТ 

3484.1.  

Измерить коэффициент трансформации на всех ответвлениях трансформатора. Величины 

коэффициентов трансформации, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз не 

должны отличаться более чем на 2%. Методика проведения измерения согласно ГОСТ 3484.1. 

Испытать жидкий диэлектрик из трансформатора и УП РПН на пробивное напряжение. 

Пробивное напряжение жидкого диэлектрика должно соответствовать таблице Б.1 приложения 

Б.  

Измерить кислотное число жидкого диэлектрика из трансформатора и УП РПН. Кислотное 

число жидкого диэлектрика должно соответствовать таблице Б.1 приложения Б. 

Измерить влагосодержание жидкого диэлектрика из трансформатора и УП РПН. Влагосо-

держание жидкого диэлектрика должно соответствовать таблице Б.1 приложения Б. 

Измерить содержание механических примесей в жидком диэлектрике из трансформатора и 

УП РПН. В жидком диэлектрике механические примеси должны соответствовать таблице Б.1 

приложения Б. 

Проверить полярность встроенных трансформаторов тока. 

Измерить характеристики намагничивания встроенных трансформаторов тока, не менее 

чем в трех точках, при повышении напряжения на рабочем ответвлении вторичной обмотки до 
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начала насыщения, но не выше 1800 В. Отклонение значений характеристик намагничивания от 

указанного в паспорте не должно превышать 10%. 

Измерить коэффициент трансформации на всех ответвлениях вторичной обмотки встроен-

ных трансформаторов тока. Отклонение измеренного коэффициента от указанного в паспорте не 

должно превышать 2%. 

Измерить сопротивления изоляции встроенных трансформаторов тока мегаомметром на 

напряжение 1000 В. Измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм. 

Испытать встроенные трансформаторов тока приложенным кратковременным напряже-

нием промышленной частоты величиной 1 кВ в течении 1 минуты. 

Измерить сопротивление изоляции цепей управления и вспомогательных цепей мегаоммет-

ром на напряжение 1000 В. Измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм. 

Испытать цепи управления и вспомогательные цепи приложенным кратковременным 

напряжением промышленной частоты величиной 1 кВ в течении 1 минуты. 

Результаты испытаний оформить протоколами испытаний.  

 

2.2.6 Включение трансформатора в работу 

Если после монтажа прошло более трех месяцев, произвести испытания по п. 2.2.5. 

При соответствии результатов испытаний трансформатора и составных частей трансфор-

матора требованиям настоящего руководства по эксплуатации трансформатор может быть вве-

ден в эксплуатацию. 

При несоответствии результатов испытаний трансформатора и составных частей трансфор-

матора требованиям настоящего руководства по эксплуатации необходимо обратиться за реко-

мендациями к изготовителю. 

Перед включением под напряжение произвести проверку действия всех предусмотренных 

проектом защит. 

Перед включением под напряжение произвести проверку положения арматуры: 

- затворы дисковые поворотные радиатора: «ОТКРЫТО»; 

- затворы дисковые поворотные термосифонного фильтра: «ОТКРЫТО»; 

- затвор дисковый поворотный расширителя: «ОТКРЫТО»; 

- затвор дисковый поворотный крышки: «ЗАКРЫТО»; 

- кран шаровый трансформатора: «ЗАКРЫТО»; 

- кран шаровый УП РПН: «ЗАКРЫТО»; 

- кран шаровый патрубка долива: «ЗАКРЫТО»; 

- кран шаровый патрубка отсека расширителя УП РПН: «ОТКРЫТО»; 

- кран шаровый патрубка соединения отсеков расширителя: «ЗАКРЫТО». 

Перед включением под напряжение произвести проверку показаний всех средств измере-

ний. 

Перед включением под напряжение выпустить воздух из всех предусмотренных конструк-

цией трансформатора воздухоспускных пробок. 

Перед включением под напряжение произвести проверку соответствия положения УП РПН 

и привода УП РПН. 

Перед включением под напряжение произвести переключение УП ПБВ или УП РПН на 

основное ответвление. 

Перед включением под напряжение произвести проверку отсутствия посторонних предме-

тов на трансформаторе. 

Перед включением под напряжение произвести проверку заземления бака. 

Перед включением под напряжение произвести проверку подсоединения к вводам разряд-

ников и ограничителей перенапряжения согласно проекту. 

Перед включением под напряжение перевести сигнальную систему реле газового на 

«ОТКЛЮЧЕНИЕ». 
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Испытать трансформатор включением толчком на номинальное напряжение. В процессе 3-

5-кратного включения трансформатора на номинальное напряжение не должны иметь место яв-

ления, указывающие на неудовлетворительное состояние трансформатора. 

При удовлетворительном проведении испытания включением толчком на номинальное 

напряжение перевести сигнальную систему реле газового на «СИГНАЛ». 

При удовлетворительном проведении испытания включением толчком на номинальное 

напряжение трансформатор может сдан в эксплуатацию. 

При не удовлетворительном проведении испытания включением толчком на номинальное 

напряжение необходимо составить акт и связаться с изготовителем. 

Результаты испытаний оформить протоколами испытаний. 

Сдачу в эксплуатацию оформить актом с приложением всех протоколов испытаний. 

 

2.3 Использование трансформатора 

2.3.1 Меры безопасности при использовании трансформатора 

При использовании трансформатора дополнительно необходимо пользоваться ГОСТ 

12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.2, ПОТЭУ, РД 34.45-51.300, «Типовыми правилами 

пожарной безопасности для промышленных предприятий» и «Правилами устройства электро-

установок», а также другими локальными и национальными нормативными документами, при 

выполнении условий, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

 

2.3.2 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении задач применения 

трансформатора 

Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении задач применения транс-

форматора должен соответствовать ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.2, ПОТЭУ, 

РД 34.45-51.300, «Типовым правилам пожарной безопасности для промышленных предприятий» 

и «Правилами устройства электроустановок», а также другими локальными и национальными 

нормативными документами, при выполнении условий, указанных в настоящем руководстве по 

эксплуатации. 

 

2.3.3 Перечень режимов работы трансформатора 

Трансформаторы предназначены для нормальных условий работы по ГОСТ Р 52719. 

По требованию потребителя трансформаторы могут быть предназначены для особых усло-

вий работы, установленных договором на поставку, и отраженных в паспорте трансформатора. 

 

2.3.4 Перечень возможных неисправностей в процессе использования трансформатора по 

назначению и рекомендации по действиям при их возникновении 
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Таблица 5 – Перечень возможных неисправностей в процессе использования трансформа-

тора по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении 

 

Неисправность Рекомендации по действиям Примечание 

Превышение мини-

мальной метки уровня 

жидкого диэлектрика 

на маслоуказателях 

стрелочных электро-

контактных 

Произвести внешний осмотр трансформа-

тора 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ТРАНСФОРМАТОРА 

И УП РПН ПРИ 

УРОВНЕ ЖИДКОГО 

ДИЭЛЕКТРИКА 

НИЖЕ УРОВНЯ 

МИНИМАЛЬНОЙ 

МЕТКИ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕ 

ПОДГОТОВЛЕННОГО 

ЖИДКОГО 

ДИЭЛЕКТРИКА! 

При наличии течи жидкого диэлектрика от-

ключить трансформатор, восстановить гер-

метичность трансформатора и восстано-

вить соответствующий средней темпера-

туре уровень жидкого диэлектрика. Вклю-

чить трансформатор 

При отсутствии течи жидкого диэлектрика 

отключить трансформатор и восстановить 

соответствующий средней температуре 

уровень жидкого диэлектрика. Включить 

трансформатор 

Превышение макси-

мальной метки уровня 

жидкого диэлектрика 

на маслоуказателях 

стрелочных электро-

контактных 

Произвести внешний осмотр трансформа-

тора 

 

Отключить трансформатор и восстановить 

соответствующий средней температуре 

уровень жидкого диэлектрика. Включить 

трансформатор 
Превышение темпера-

туры жидкого диэлек-

трика выше уставки 

на «СИГНАЛ» термо-

метра показывающего 

электроконтактного 

Произвести внешний осмотр трансформа-

тора 
 

При наличии загрязнения поверхности ра-

диаторов отключить трансформатор, очи-

стить поверхность и включить трансфор-

матор 
При наличии несоответствия нагрузки вос-

становить соответствие нагрузки 

Превышение темпера-

туры жидкого диэлек-

трика выше уставки 

на «ОТКЛЮЧЕНИЕ» 

термометра показыва-

ющего электрокон-

тактного 

Произвести внешний осмотр трансформа-

тора 

 

При наличии загрязнения поверхности ра-

диаторов отключить трансформатор, очи-

стить поверхность и включить трансфор-

матор 

При наличии несоответствия нагрузки вос-

становить соответствие нагрузки 
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Продолжение таблицы 5 

 

Неисправность Рекомендации по действиям Примечание 

Срабатывание сиг-

нальной системы реле 

газового 

Произвести внешний осмотр трансформа-

тора 
ВНИМАНИЕ: 

ХРАНЕНИЕ ГАЗА,  

ОТОБРАННОГО В 

РЕЗИНОВЫЕ 

ЕМКОСТИ НЕ 

ДОЛЖНО 

ПРЕВЫШАТЬ БОЛЕЕ 

1,5 ЧАСОВ! 

При наличии несоответствия (потрескива-

ния, щелчки, выброс жидкого диэлектрика 

и т.д.) немедленно отключить трансформа-

тор, произвести отбор пробы газа в емкость 

450-500 см3 и проверить газ на горючесть 

При наличии не горючего газа включить 

трансформатор и вести наблюдение за вы-

делением газа. При увеличении частоты 

выделения газа вывести трансформатор в 

ремонт 

При наличии горючего газа вывести транс-

форматор в ремонт 

При наличии несоответствия уровня жид-

кого диэлектрика восстановить соответ-

ствие уровня жидкого диэлектрика 
Срабатывание отклю-

чающей системы реле 

газового 

Произвести внешний осмотр трансформа-

тора 
ВНИМАНИЕ: 

ХРАНЕНИЕ ГАЗА,  

ОТОБРАННОГО В 

РЕЗИНОВЫЕ 

ЕМКОСТИ НЕ 

ДОЛЖНО 

ПРЕВЫШАТЬ БОЛЕЕ 

1,5 ЧАСОВ! 

При наличии несоответствия (потрескива-

ния, щелчки, выброс жидкого диэлектрика 

и т.д.) немедленно отключить трансформа-

тор, произвести отбор пробы газа в емкость 

450-500 см3 и проверить газ на горючесть 

При наличии не горючего газа включить 

трансформатор и вести наблюдение за вы-

делением газа. При увеличении частоты 

выделения газа вывести трансформатор в 

ремонт 

При наличии горючего газа вывести транс-

форматор в ремонт 

При наличии несоответствия уровня жид-

кого диэлектрика восстановить соответ-

ствие уровня жидкого диэлектрика 

Срабатывание реле 

струйного 
Произвести внешний осмотр трансформа-

тора 
 

Произвести работы согласно ЭД изготови-

теля УП РПН 
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Продолжение таблицы 5 

 

Неисправность Рекомендации по действиям Примечание 

Розовая окраска инди-

каторного осушаю-

щего вещества возду-

хоосушителя обслу-

живаемого  

Отключить трансформатор. Произвести за-

мену или регенерацию осушающего веще-

ства и индикаторного осушающего веще-

ства воздухоосушителя обслуживаемого. 

Включить трансформатор 

 

Остановка УП РПН в 

промежуточном поло-

жении 

Отключить трансформатор. Перевести УП 

РПН в режим «МЕСТНОЕ» и переключить 

положение кнопкой. Перевести УП РПН в 

режим «ДИСТАНЦИОННОЕ». Включить 

трансформатор 

 

При повторном возникновении несоответ-

ствия вывести трансформатор в ремонт  
 

Безостановочное пе-

реключение положе-

ний УП РПН 

Отключить трансформатор. Перевести УП 

РПН в режим «МЕСТНОЕ» и переключить 

положение кнопкой. Перевести УП РПН в 

режим «ДИСТАНЦИОННОЕ». Включить 

трансформатор 

 

При повторном возникновении несоответ-

ствия вывести трансформатор в ремонт 

 

 

Неисправности в процессе использования трансформатора оформить актами. 

Рекомендации по возможным неисправностям в процессе использования трансформатора 

по назначению не приведенные в таблице 5 предоставляется по запросу потребителя. 

 

2.4 Действия в экстремальных условиях 

При возникновении экстремальных условий необходимо отключить трансформатор и поль-

зоваться ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.2, ПОТЭУ, РД 34.45-51.300, «Типо-

выми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий» и «Правилами 

устройства электроустановок», а также другими локальными и национальными нормативными 

документами, при выполнении условий, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Техническое обслуживание трансформатора и составных частей трансформатора 

3.1.1 Меры безопасности при техническом обслуживании трансформатора и составных 

частей трансформатора 

При техническом обслуживании трансформатора и составных частей трансформатора до-

полнительно необходимо пользоваться ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.2, 

ПОТЭУ, РД 34.45-51.300, «Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных 

предприятий» и «Правилами устройства электроустановок», а также другими локальными и 

национальными нормативными документами, при выполнении условий, указанных в настоящем 

руководстве по эксплуатации. 

 

3.1.2 Общие указания 

Работающий трансформатор и составные части трансформатора следует подвергать техни-

ческому обслуживанию в течении всего срока службы. 
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Измерение сопротивление изоляции трансформатора рекомендуется производить с перио-

дичностью не реже 1 раза в 4 года, см. подраздел 2.2.5. Результаты измерений сопротивления 

изоляции обмоток в процессе эксплуатации, включая динамику их изменения, должны учиты-

ваться при комплексном рассмотрении данных всех испытаний. 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току рекомендуется производить с пери-

одичностью не реже 1 раза в 4 года, см. подраздел 2.2.5. Результаты измерений сопротивления 

обмоток постоянному току в процессе эксплуатации, включая динамику их изменения, должны 

учитываться при комплексном рассмотрении данных всех испытаний. 

Тепловизионный контроль рекомендуется производить с периодичностью не реже 1 раза в 

3 года. Целесообразно проводить тепловизионный контроль при максимально возможной 

нагрузке трансформатора и дополнительно на холостом ходу. Методика проведения испытания 

согласно РД 153-34.0-20.363. 

Трансформаторы и составные части трансформаторов без отключения должны осматри-

ваться в следующие сроки: 

- в установках с постоянным дежурным персоналом или с местным персоналом: для глав-

ных трансформаторов электростанции и подстанций, основных и резервных трансформатор соб-

ственных нужд – одни раз в сутки; для остальных трансформаторов - один раз в неделю; 

- в установке без постоянного дежурного персонала – не реже одного раза в месяц, а в 

трансформаторных пунктах – не реже одного раза в шесть месяцев. 

В зависимости от местных условий и состояния трансформаторов и составных частей 

трансформаторов указанные сроки могут быть изменены ответственным персоналом потреби-

теля. 

При периодических осмотрах трансформатора и составных частей трансформаторов сле-

дует контролировать:  

- уровень жидкого диэлектрика по маслоуказателю стрелочному электроконтактному; 

- температуру жидкого диэлектрика по термометру показывающему электроконтактному; 

- состояние вводов (наличие или отсутствие трещин, сколов фарфора, течей жидкого ди-

электрика через уплотнения); 

- состояние УП РПН или УП ПБВ; 

- состояние радиаторов; 

- состояние клапана предохранительного; 

- состояние реле газового; 

- состояние реле струйного; 

- окраску индикаторного осушающего вещества воздухоосушителя обслуживаемого; 

- состояние термометра показывающего электроконтактного; 

- состояние маслоуказателя стрелочного электроконтактного; 

- состояние уплотнений; 

- отсутствие течей жидкого диэлектрика; 

- отсутствие механических повреждений; 

- состояние покрытия; 

- наличие постороннего шума; 

- состояние заземления; 

- регистрацию числа переключений УП РПН. 

При резком снижении температуры окружающего воздуха или других резких изменениях 

погодных условий необходимо провести внеочередные осмотры трансформаторов и составных 

частей трансформаторов, при этом необходимо контролировать: 

- уровень жидкого диэлектрика по маслоуказателю стрелочному электроконтактному; 

- температуру жидкого диэлектрика по термометру показывающему электроконтактному; 

- состояние вводов (наличие или отсутствие трещин, сколов фарфора, течей жидкого ди-

электрика через уплотнения);  

- состояние радиаторов; 
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- окраску индикаторного осушающего вещества воздухоосушителя обслуживаемого. 

Внеочередные осмотры также обязательны при появлении сигнала реле газового. 

При количестве переключений УП РПН менее трехсот в год проводить 5-кратную прогонку 

УП РПН по всему диапазону каждые 6 месяцев. 

Для предотвращения увлажнения изоляции и ухудшения качества жидкого диэлектрика в 

эксплуатации необходимо периодически заменять индикаторное осушающее вещество и осуша-

ющее вещество воздухоосушителя обслуживаемого и сорбент термосифонного фильтра, не до-

пуская их значительного увлажнения. 

 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 Текущий ремонт трансформатора 

4.1.1 Меры безопасности при текущем ремонте трансформатора и составных частей 

трансформатора 

При текущем ремонте трансформатора и составных частей трансформатора дополнительно 

необходимо пользоваться ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.2, ПОТЭУ, РД 34.45-

51.300, «Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий» и 

«Правилами устройства электроустановок», а также другими локальными и национальными нор-

мативными документами, при выполнении условий, указанных в настоящем руководстве по экс-

плуатации. 

 

4.1.2 Общие указания 

Текущие ремонты трансформаторов и составных частей трансформаторов с выводом их из 

работы производить: 

- для главных трансформаторов электростанции и подстанций, основных и резервных 

трансформатор собственных нужд – не реже одного раза в два года; 

- для трансформаторов с УП РПН – не реже одного раза в один год; 

- для УП РПН – согласно ЭД изготовителя; 

- для трансформаторов, установленных в местах усиленного загрязнения – по локальными 

нормативным документам; 

- для всех остальных трансформаторов – по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четыре года. 

В зависимости от местных условий и состояния трансформаторов и составных частей 

трансформаторов указанные сроки могут быть изменены ответственным персоналом потреби-

теля. 

Текущий ремонт производить без ревизии активной части. 

Текущий ремонт производить в следующем объеме: 

- наружный осмотр и устранение обнаруженных дефектов, поддающихся устранению на 

месте; 

- спуск грязи из расширителя, доливка подготовленного жидкого диэлектрика согласно таб-

лице Б.1 приложения Б в случае необходимости; 

- очистка изоляторов и бака; 

- восстановление покрытий; 

- проверка уровня жидкого диэлектрика по маслоуказателю стрелочному электроконтакт-

ному; 

- проверка и замена индикаторного осушающего вещества и осушающего вещества возду-

хоосушителя обслуживаемого и сорбента термосифонного фильтра, при этом необходимо при-

нять меры обеспечивающие удаление воздуха из термосифонного фильтра; 

- проверка арматуры; 

- проверка уплотнений; 



 

 

     
0РТ.142.099 РЭ 

Лист 

23 
 

4 Зам. 0441-1839   

Изм

. 

Лист № докум. Подп. Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 д

уб
л

. 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

20
90

 

 

  Формат А4 
 

- осмотр и очистка радиаторов; 

- проверка вводов; 

- проверка клапана предохранительного; 

- проверка реле газового; 

- проверка реле струйного; 

- проверка термометра показывающего электроконтактного; 

- проверка маслоуказателя стрелочного электроконтактного; 

- проверка УП РПН или УП ПБВ согласно ЭД изготовителя с 5-кратной прогонкой по всему 

диапазону; 

- проверка пробивного напряжения, кислотного числа, влагосодержания и содержания ме-

ханических примесей в жидком диэлектрике согласно таблице Б.2 приложения Б. 

Приемка трансформаторов после текущего ремонта проводится ответственным персоналом 

потребителя. 

Капитальный ремонт трансформаторов и составных частей трансформаторов производить 

в зависимости от результатов измерений, условий работы, состояния трансформатора и данных 

по состоянию однотипного оборудования, работающего в аналогичных условиях. 

Результаты текущего ремонта оформить актом. 

 

5 ХРАНЕНИЕ 

Началом хранения считается дата отгрузки трансформатора и составных частей трансфор-

матора от изготовителя. 

Хранение трансформатора необходимо производить по ГОСТ 23216 и по группе условий 

хранения 8 по ГОСТ 15150. 

Хранение составных частей трансформатора необходимо производить по ГОСТ 23216 и по 

группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150. 

Необходимо принять меры по сокращению до минимума времени нахождения трансфор-

матора и составных частей трансформатора в транспортном состоянии и не допускать их хране-

ния в транспортном состоянии более 3 месяцев с даты отгрузки от изготовителя. 

Если после прибытия трансформатора монтажные работы задерживаются сверх допусти-

мого срока пребывания в транспортном состоянии,  необходимо монтировать расширитель, ис-

пытать трансформатор на герметичность, долить в трансформатор подготовленный жидкий ди-

электрик и монтировать воздухоосушитель обслуживаемый или необслуживаемый. 

При хранении при отрицательных температурах трансформатор необходимо ставить на 

подставки, препятствующие его примерзанию к грунту. В случае примерзания необходимо перед 

подъемом освободить опоры от грунта. 

При хранении трансформатора необходимо обеспечить регулярный контроль состояния 

трансформатора и составных частей трансформатора. 

При хранении контролировать: 

- при хранении трансформатора более одного года необходимо контролировать величину 

пробивного напряжения жидкого диэлектрика согласно таблице Б.1 приложения Б не реже од-

ного раза в три месяца; 

- окраску индикаторного осушающего вещества воздухоосушителя обслуживаемого не 

реже одного раза в один месяца; 

- отсутствие течей жидкого диэлектрика не реже одного раза в один месяца; 

- уровень жидкого диэлектрика по маслоуказателю стрелочному электроконтактному не 

реже одного раза в один месяца; 

- состояние покрытия.  

ВНИМАНИЕ: ПРИ НАРУШЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ В ПЕРИОД 

ГАРАНТИЙНОГО СРОКА РАБОТЫ ПО УСТРОНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

СОГЛАСОВАНЫ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ! 
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Результаты хранения оформить актом. 

 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование трансформатора необходимо осуществлять по ГОСТ 23216 и ГОСТ 

15150. 

Условия транспортирования трансформаторов в части воздействия климатических факто-

ров - в соответствии с группой условий хранения по ГОСТ 15150, раздел 5; 

Условия транспортирования трансформаторов в части воздействия механических факторов 

- Ж по ГОСТ 23216.  

Трансформатор поставляется герметизированным с демонтированным составными ча-

стями и частично заполненным жидким диэлектриком ниже уровня крышки на 50 - 200 мм. 

Демонтированные составные части трансформатора приведены в комплектовочной ведо-

мости. 

Перевозка трансформаторов осуществляется железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом в соответствии с указаниями, изложенными в договоре. 

Крепление трансформатора и демонтированных составных частей трансформатора на 

транспортных средствах осуществляется в соответствии с правилами, действующими на транс-

порте соответствующего вида. 

Не допускается транспортирование трансформатора и демонтированных составных частей 

без крепления относительно транспортного средства. 

ВНИМАНИЕ: ТРАНСФОРМАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА 

ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ СВОЕЙ ДЛИННОЙ СТОРОНОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДВИЖЕНИЯ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДВИЖЕНИЯ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАНТОВАТЬ ТРАНСФОРМАТОР! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

СПУСКАТЬ С ГОРКИ! 

После прибытия трансформатора и составных частей трансформатора к месту разгрузки 

должен быть проведен его осмотр потребителем совместно с представителем транспортирующей 

организации. 

При осмотре особое внимание следует обратить на следующее: 

- состояние крепления трансформатора и составных частей трансформатора на транспорте; 

- состояние пломб; 

- состояние уплотнений; 

- состояние арматуры; 

- состояние покрытий; 

- отсутствие механических повреждений; 

- отсутствие течей жидкого диэлектрика; 

- состояние вводов; 

- состояние клапана предохранительного; 

- состояние упаковки; 

- состояние датчика удара. 

Результаты осмотра оформить актом. 

Погрузки и разгрузку трансформатора и составных частей трансформатора производить с 

соблюдением требований безопасности и мер обеспечивающих сохранность трансформатора и 

составных частей трансформатора. 

Погрузки и разгрузку трансформатора производить краном соответствующей грузоподъ-

емности.  

Места и схемы стропления указаны в ЭД. 
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ВНИМАНИЕ: ТРАНСФОРМАТОР НЕОБХОДИМО ПОДНИМАТЬ ТОЛЬКО ЗА 

СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ СТРОПОВЫЕ УСТРОЙСТВА 

СО ЗНАКОМ «МЕСТО СТРОПОВКИ»! 

Передвижение трансформатора производить только за специальные приспособления на 

баке для тяги трансформатора плавно, без рывков со скоростью не более 3 м/мин. 

Результаты транспортирования оформить актом. 

 

 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 

7.1 Меры безопасности при утилизации 

При утилизации трансформатора и составных частей трансформатора дополнительно необ-

ходимо пользоваться ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.2, ПОТЭУ, РД 34.45-

51.300, «Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий» и 

«Правилами устройства электроустановок», а также другими локальными и национальными нор-

мативными документами, при выполнении условий, указанных в настоящем руководстве по экс-

плуатации. 

 

7.2 Общие указания 

Трансформатор утилизировать после длительной эксплуатации, в том случае если капи-

тальный ремонт нецелесообразен. 

Утилизацию трансформатора и составных частей трансформатора осуществить согласно 

национальным законам по охране окружающей среды. 

Утилизацию выполнить специализированными компаниями, занимающимися утилизацией 

трансформаторов и составных частей трансформатора, или потребителем без нанесения вреда 

окружающей среде. 

Составные части трансформатора утилизировать в процессе эксплуатации при их повре-

ждении, в период снятия с гарантии, либо по результатам текущего ремонта. 

Жидкий диэлектрик утилизировать или регенерировать без нанесения вреда окружающей 

среде согласно национальным законам об утилизации или регенерации.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫЛИВАНИЕ ЖИДКОГО ДИЭЛЕКТРИКА В КАКОЙ-ЛИБО 

ВОДОЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ВИД ПОЧВЫ! 

Составные части трансформатора, пропитанные жидким диэлектриком, должны быть ути-

лизированы без нанесения вреда окружающей среде согласно национальным законам об утили-

зации. 

Индикаторное осушающее вещество и осушающее веществе воздухоосушителя обслужи-

ваемого и сорбент термосифонного фильтра утилизировать или регенерировать, не нанося вреда 

окружающей среде, согласно национальным законам по утилизации или регенерации. 

Металлоконструкции утилизировать без нанесения вреда окружающей среде согласно 

национальным законам об утилизации. 

Другие составные части трансформатора должны быть утилизированы без нанесения вреда 

окружающей среде согласно национальным законам об утилизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Ссылочные нормативные документы 

 

Таблица А.1 – Ссылочные нормативные документы 

 

Обозначение документа, на который 

дана ссылка 

Номер раздела,  

подраздела, пункта, 

подпункта, перечисления, 

приложения, разрабатывае-

мого документа, в котором 

дана ссылка 

ГОСТ 9.014-78 «ЕСЗКС. Временная противокоррозионная за-

щита изделий. Общие требования» 
1 

ГОСТ 12.2.007.0-94 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования» 
2, 3, 4, 7 

ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Об-

щие требования безопасности» 
2, 3, 4, 7 

ГОСТ 12.2.007.2-75 «ССБТ. Трансформаторы силовые и реак-

торы электрические. Требования безопасности» 
2, 3, 4, 7 

ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока  

на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической 

прочности изоляции» 

1 

ГОСТ 3134-78 «Уайт-спирит. Технические условия» 
2, приложение Д, приложе-

ние И 

ГОСТ 3484.1-88 «Трансформаторы силовые. Методы электро-

магнитных испытаний» 
2 

ГОСТ 3484.3-88 «Трансформаторы силовые. Методы измере-

ний диэлектрических параметров изоляции» 
2 

ГОСТ 3484.5-88 «Трансформаторы силовые. Испытания баков 

на герметичность» 
2 

ГОСТ 3956-76 «Силикагель технический. Технические усло-

вия» 

приложение В, приложение 

Г 

ГОСТ 5985-79 «Нефтепродукты. Метод определения кислотно-

сти и кислотного числа» 
приложение Б 

ГОСТ 6307-75 «Нефтепродукты. Метод определения наличия 

водорастворимых кислот и щелочей» 
приложение Б 

ГОСТ 6356-75 «Нефтепродукты. Метод определения темпера-

туры вспышки в закрытом тигле» 
приложение Б 

ГОСТ 6370-83 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод 

определения механических примесей» 
приложение Б 

ГОСТ 6581-75 «Материалы электроизоляционные жидкие. Ме-

тоды электрических испытаний» 
приложение Б 

ГОСТ 7822-75 «Масла нефтяные. Метод определения раство-

ренной воды» 
приложение Б 

ГОСТ 8984-75 «Силикагель-индикатор. Технические условия» приложение Б 
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Продолжение таблицы А.1 

 

Обозначение документа, на который 

дана ссылка 

Номер раздела,  

подраздела, пункта, 

подпункта, перечисления, 

приложения, разрабатывае-

мого документа, в котором 

дана ссылка 

ГОСТ 12855-77 «Пластина резиновая для трансформаторов. 

Технические условия» 
приложение Ж 

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость тех-

нических средств электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения» 

1 

ГОСТ 13344-79 «Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. 

Технические условия» 
приложение Б 

ГОСТ 14209-85 «Трансформаторы силовые масляные общего 

назначения. Допустимые нагрузки» 
1 

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические из-

делия. Исполнения для раз-личных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирова-

ния в части воздействия климатических фак-торов внешней 

среды» 

1, 5, 6 

ГОСТ 17216-2001 «Чистота промышленная. Классы чистоты 

жидкостей» 
приложение Б 

ГОСТ 20287-91 «Нефтепродукты. Методы определения темпе-

ратур текучести и застывания» 
приложение Б 

ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы зазем-

ляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры» 
1 

ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, 

транспортирование, временная противокоррозионная защита, 

упаковка. Общие требования и методы испытаний» 

1, 5, 6 

ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие техни-

ческие условия» 
1, 2 

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустано-

вок» 
2, 3, 4, 7 

«Правила устройства электроустановок» 2, 3, 4, 7 
РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрообору-

дования» 
2, 3, 4, 7 

РД 153-34.0-20.363-99 «Методика инфракрасного контроля 

электрооборудования и ВЛ» 
3 

«Типовые правила пожарной безопасности для промышленных 

предприятий» 
2, 3, 4, 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Требования к качеству жидких диэлектриков 

 

ВНИМАНИЕ: ПРИ СМЕШИВАНИИ РАЗНЫХ МАРОК ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЗГОТВИТЕЛЕМ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО СНЯТЬ 

ГАРАНТИЮ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДОГОВОРОМ! 
Требования к качеству свежих жидких диэлектриков, подготовленных к заливке в новое 

электрооборудование приведены в таблице Б.1. 

Требования к качеству эксплуатационных жидких диэлектриков приведены в таблице Б.2. 

Требования к качеству регенерированных и очищенных жидких диэлектриков, подготов-

ленных к заливке в электрооборудование после его ремонта приведены в таблице Б.3. 

 

Таблица Б.1 - Требования к качеству свежих жидких диэлектриков, подготовленных к за-

ливке в новое электрооборудование 

 

 
Таблица Б.2 - Требования к качеству эксплуатационных жидких диэлектриков 

 

  

Наименование 

показателя 

До 

заливки 

После 

заливки 

1. Пробивное напряжение согласно ГОСТ 6581, кВ, не менее, для 

класса напряжения до 35 кВ 

 

60,0 

 

55,0 

2. Кислотное число согласно ГОСТ 5985, мг КОН/г масла, не более 0,02 0,02 

3. Температура вспышки в закрытом тигле  согласно ГОСТ 6356, °С, 

не ниже 
135,0 135,0 

4. Влагосодержание согласно ГОСТ 7822, % массы (г/т), не более 0,002 (20) 0,0025 (25) 

5. Содержание механических примесей согласно ГОСТ 6370, % 

(класс чистоты  согласно ГОСТ 17216) 
Отсутствие Отсутствие 

6. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С  согласно ГОСТ 

6581, %, не более 
1,7 2,0 

7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей  согласно ГОСТ 

6307 (качественно) 
Отсутствие Отсутствие 

8. Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (2,6-дит-

ретбутил-4-метил-фенол или ионол)  согласно РД 34.43.105-89, % 

массы, не менее 

0,20 0,18 

9. Температура застывания,  согласно ГОСТ 20287, °С, не выше - - 

Наименование 

показателя 

Ограничивающее 

область 

нормального со-

стояния 

Предельно 

допустимое 

1. Пробивное напряжение согласно ГОСТ 6581, кВ, не 

менее для класса напряжения до 35 кВ 

 

40,0 

 

35,0 

2. Кислотное число согласно ГОСТ 5985, мг КОН/г 

масла, не более 
0,1 0,25 
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Продолжение таблицы Б.2 

 

 

Таблица Б.3 - Требования к качеству регенерированных и очищенных жидких диэлектри-

ков, подготовленных к заливке в электрооборудование после его ремонта 

 

 

  

Наименование 

показателя 

Ограничивающее  

область 

нормального  

состояния 

Предельно 

допустимое 

3. Температура вспышки в закрытом тигле согласно 

ГОСТ 6356, °С, не ниже 

Снижение более 

чем на 5°С в срав-

нении с предыду-

щим анализом 

125,0 

4. Влагосодержание согласно ГОСТ 7822, % массы 

(г/т), не более 
- 0,003 (30) 

5. Содержание механических примесей  согласно ГОСТ 

6370, % (класс чистоты  согласно ГОСТ 17216) 
Отсутствие Отсутствие 

6. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С  со-

гласно  ГОСТ 8984, %, не более 
8,0/12,0 10,0/15,0 

7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей  со-

гласно ГОСТ 6307 (качественно) 
0,014 - 

8. Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-

1 (2,6-дитретбутил-4-метил-фенол или ионол)  согласно 

РД 34.43.105-89, % массы, не менее 

0,1 - 

Наименование 

показателя 

До 

заливки 

После 

заливки 

1. Пробивное напряжение согласно ГОСТ 6581, кВ, не менее для 

класса напряжения до 35 кВ 60,0 55,0 

2. Кислотное число согласно ГОСТ 5985, мг КОН/г масла, не более 0,05 0,05 

3. Температура вспышки в закрытом тигле  согласно ГОСТ 6356, °С, 

не ниже 
130,0 130,0 

4. Влагосодержание согласно ГОСТ 7822, % массы (г/т), не более 0,002 (20) 0,0025 (25) 

5. Содержание механических примесей согласно ГОСТ 6370, % 

(класс чистоты  согласно ГОСТ 17216) 
Отсутствие Отсутствие 

6. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С  согласно  ГОСТ 

7822, %, не более 
5,0 6,0 

7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей  согласно ГОСТ 

6307 (качественно) 
Отсутствие Отсутствие 

8. Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (2,6-дит-

ретбутил-4-метил-фенол или ионол)  согласно РД 34.43.105-89, % 

массы, не менее 

0,20 0,18 

9. Температура застывания,  согласно ГОСТ 20287, °С, не выше - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Термосифонный фильтр 

 

 
1 – бак термосифонного фильтра; 2 - сорбент;  

3 - крышка верхняя; 4 - крышка нижняя;  

5 – воздухоспускная пробка; 6 - пробка для слива; 7 - сетка;  

8 - кольцо уплотнительное; 9 - бак трансформатора. 

 

Рисунок 1 - Термосифонный фильтр 

 

Количество сорбента, необходимое для наполнения термосифонного фильтра для транс-

форматоров мощностью до 2500 кВА включительно составляет 20 кг, для трансформаторов мощ-

ность от 2500 до 6300 кВА включительно – 30 кг. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА КОН 

ЖИДКОГО ДИЭЛЕКТРИКА 0,1 МГ НА 1 Г ЖИДКОГО ДИЭЛЕКТРИКА НЕОБХОДИМО 

ЗАМЕНИТЬ ИЛИ РЕГЕНЕРИРОВАТЬ СОРБЕНТ! 

Термосифонный фильтр рассчитан на применение в качестве сорбента силикагеля марки 

КСКГ (размер зерна 2,0 – 7,0 мм) согласно ГОСТ 3956. 

Подготовку – сушку сорбента перед наполнением произвести в печи с регулируемой тем-

пературой плюс 140 °С в течение 8 часов или при плюс 300 °C в течение 2 часов, при этом тол-

щина слоя не должна превышать 50 мм. Во время подготовки – сушки сорбент помешивать. Под-

готовленный сорбент для удаления пыли просеять через сито с диаметром отверстий от 1,5 до 

2,0 мм.  

Подготовленный к наполнению сорбент должен иметь влагосодержание не более 0,5%.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Воздухоосушитель обслуживаемый 

 

 
1 - бак воздухоосушителя обслуживаемого; 2 - поддон; 3 - стакан; 4 - сетка;  

5 - осушающее вещество; 6 - индикаторное осушающее вещество;  

7 – жидкий диэлектрик; 8 - пробка для залива; 9 - пробка для слива.  

 

Рисунок 2 – Воздухоосушитель обслуживаемый 

 

Количество индикаторного осушающего вещества, необходимого для наполнения воздухо-

осушителя обслуживаемого составляет 0,15 кг. 

Количество осушающего вещества, необходимого для наполнения воздухоосушителя со-

ставляет 2,50 кг. 

Количество не подготовленного жидкого диэлектрика, необходимого для наполнения воз-

духоосушителя составляет 0,15 кг. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОКРАСКИ ИНДИКАТОРНОГО ОСУШАЮЩЕГО 

ВЕЩЕСТВА С ГОЛУБОЙ НА РОЗОВУЮ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ИЛИ 

РЕГЕНЕРИРОВАТЬ ИНДИКАТОРНОЕ ОСУШАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО И ОСУШАЮЩЕЕ 

ВЕЩЕСТВО! 

Воздухоосушитель рассчитан на применение в качестве индикаторного осушающего веще-

ства силикагель - индикатора согласно ГОСТ 8984. 

Воздухоосушитель рассчитан на применение в качестве осушающего вещества силикагеля 

марки КСКГ или КСМГ(размер зерна 2,0 – 7,0 мм) согласно ГОСТ 3956. 

Подготовку – сушку индикаторного осушающего вещества перед наполнением произвести 

в печи с регулируемой температурой плюс 120 °С в течение 8 часов, при этом толщина слоя не 

должна превышать 50 мм. Во время подготовки – сушки индикаторное осушающее вещество 

помешивать. Подготовленный сорбент для удаления пыли просеять через сито с диаметром от-

верстий от 1,0 до 1,5 мм.  

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДГОТОВКЕ – СУШКЕ ИНДИКАТОРНОГО ОСУШАЮЩЕГО 

ВЕЩЕСТВА В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ ВЫЛОЖИТЬ ДНО И СТЕНКИ КАРТОНОМ 

ДЛЯ ПОЛНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С  МЕТАЛЛОМ! 
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Подготовку – сушку осушающего вещества перед наполнением произвести в печи с регу-

лируемой температурой плюс 140 °С в течение 8 часов или при плюс 300 °С в течение 2 часов, 

при этом толщина слоя не должна превышать 50 мм. Во время подготовки – сушки осушающее 

вещество помешивать. Подготовленный сорбент для удаления пыли просеять через сито с диа-

метром отверстий от 1,5 до 2,0 мм.  

Подготовленное к наполнению индикаторное осушающее вещество и осушающее веще-

ство должен иметь влагосодержание не более 0,5%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

 

Восстановление покрытия 

 

Работы по восстановлению покрытия производить при температуре окружающего воздуха 

от плюс 5 до плюс 30 °С, относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии осад-

ков, тумана, росы и воздействия агрессивных агентов. 

Работы по восстановлению покрытия производить при температуре окрашиваемой поверх-

ности выше температуры точки росы не менее чем на 3 °С. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАНОСИСТЬ ЛАКОКРАСОНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПОКРЫТЫЕ 

ИНЕЕМ И ЛЬДОМ ПОВЕРХНОСТИ! 
При проведении работ по восстановлению покрытия при температуре ниже плюс 15 °С ла-

кокрасочные материалы предварительно выдержать в помещении с температурой окружающего 

воздуха выше плюс 15 °С, при этом лакокрасочные материалы наносить небольшими партиями 

для обеспечения температуры лакокрасочных материалов выше плюс 15 °С. 

В качестве грунтовых лакокрасочных материалов применять грунтовку НОВАКС 03442 

(NOVAX Primer 03442) ТУ 2312-153-00209711-2007 (далее 03442) два слоя. Цвет: Светло-серый. 

Толщина покрытия равна от 100 до 140 мкм. 

В качестве эмалевых лакокрасочных материалов применять эмаль НОВАКС 13524 

(NOVAX Topcoat 13524) ТУ 2312-152-00209711-2007 (далее – 13524) один слой. Цвет: RAL 7032. 

Толщина покрытия равна от 50 до 70 мкм. 

Восстановление покрытия поврежденного до грунтовки: 

- очистить поверхность ветошью без ворса и уайт – спиритом по ГОСТ 3134; 

- сушить 5 минут; 

- очистить поверхность ветошью без ворса и уайт – спиритом по ГОСТ 3134; 

- очистить поверхность ветошью без ворса; 

- подготовить эмаль 13524: на 100,0 г эмали 13524 (компонент А) ввести 12,3 г отвердителя 

Десмодур №75 (компонент Б) и перемешать не менее 5 минут до однородного состояния. Выдер-

жать 20 минут. Срок жизнеспособности смеси не менее 4 часов при температуре плюс 20±2 °С. 

При необходимости эмаль 13524 разбавить растворителем Р-5А; 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ ПЛЮС 20±2 °С СРОК 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ УМЕНЬШАЕТСЯ! 
- нанести эмаль 13524; 

- сушить 6 часов при температуре плюс 20±2 °С. При температуре ниже плюс 20±2 °С время 

сушки увеличивается. 

Восстановление покрытия, поврежденного до металла: 

- очистить поверхность ветошью без ворса и уайт – спиритом по ГОСТ 3134; 

- сушить 5 минут; 

- произвести механическую подготовку поверхности при помощи шлифовальной бумаги 

14А зернистостью не более 6-Н по ГОСТ 13344; 

- очистить поверхность ветошью без ворса и уайт – спиритом по ГОСТ 3134; 

- очистить поверхность ветошью без ворса; 

- подготовить грунтовку 03442: на 100,0 г грунтовки 03442 (компонент А) ввести 10,4 г 

отвердителя Десмодур №75 (компонент Б) и перемешать не менее 5 минут до однородного со-

стояния. Выдержать 20 минут. Срок жизнеспособности смеси не менее 5 часов при температуре 

плюс 20±2 °С. При необходимости грунтовку 03442 разбавить растворителем Р-5А; 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ ПЛЮС 20±2 °С СРОК 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ УМЕНЬШАЕТСЯ! 
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- подготовить эмаль 13524: на 100,0 г эмали 13524 ввести 12,2 г отвердителя Десмодур №75 

и перемешать не менее 5 минут до однородного состояния. Выдержать 20 минут. Срок жизне-

способности смеси не менее 4 часов при температуре 20±2 °С. При необходимости эмаль 13524 

разбавить растворителем Р-5А; 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ ПЛЮС 20±2 °С СРОК 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ УМЕНЬШАЕТСЯ! 
- нанести грунтовку 03442; 

- сушить 8 часов при температуре плюс 20±2 °С. При температуре ниже плюс 20±2 °С время 

сушки увеличивается. 

- нанести второй слой грунтовки 03442; 

- сушить 8 часов при температуре плюс 20±2 °С. При температуре ниже плюс 20±2 °С время 

сушки увеличивается. 

- нанести эмаль 13524; 

- сушить 6 часов при температуре плюс 20±2 °С. При температуре ниже плюс 20±2 °С время 

сушки увеличивается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

Ревизия части активной 

 

ВНИМАНИЕ: ПРОВЕДЕНИЕ РЕВИЗИИ ЧАСТИ АКТИВНОЙ В ПЕРИОД 

ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. В 

ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО СНЯТЬ ГАРАНТИЮ, 

УСТАНОВЛЕННУЮ ДОГОВОРОМ! 

Ревизия части активной – совокупность работ по демонтажу, осмотру, измерениям, испы-

таниям и устранению выявленных дефектов активной части, с последующим монтажом активной 

части. 

Ревизию части активной рекомендуется проводить в закрытом, сухом, защищенном от 

пыли и атмосферных осадков помещении.  

Началом ревизии части активной следует считать демонтаж любой составной части, откры-

вающей доступ окружающего воздуха в трансформатор. 

Окончанием ревизии части активной следует считать монтаж всех составных частей, пре-

кращающих доступ окружающего воздуха в трансформатор. 

Условия проведения ревизии части активной приведены в таблице Е.1. 

 

Таблица Е.1 - Условия проведения ревизии части активной 

 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 

тр
ан

сф
о
р
м

ат
о
р
а При температуре окружающего воздуха, °С 

от плюс 20 и более от 0 до плюс 20 ниже 0 
независимо от 

температуры 

При относительной влажности воздуха, % 

менее 65 
от 65  

до 80 
менее 65 

от 65 до 

80 

независимо от 

влажности 
более 80 

дождь, 

туман 

В поме-

щении 

выполнить выполнить выполнить выполнить 

а в в г д д 

Вне по-

мещения 
выполнить выполнить выполнить 

выпол-

нить 

работы 

запре-

щены а, б в, б д, б д, б г, б д, б 

 

Буквы а, б, в, г, д указывают на выполнение следующих требований: 

а) температура части активной равна или выше температуры окружающего воздуха; 

б) монтажные работы при слитом жидком диэлектрике производить в ясную погоду. При 

ненастной погоде над трансформатором соорудить шатер. Температуру и относительную влаж-

ность воздуха измерять каждый час; 

в) перед началом работ часть активную прогреть до температуры, измеренной на верхнем 

ярме, превышающей температуру окружающего воздуха не менее, чем на 10 °С; 

г) перед началом работ часть активную прогреть до установленной температуры (не менее 

плюс 20 °С); 

д) во время работ прогреть часть активную, чтобы температура, измеренная на верхнем 

ярме, была выше температуры окружающего воздуха не менее, чем на 10 °С. 

Прогрев проводить по 0РТ.142.227 РЭ «Инструкция по транспортированию, разгрузке, хра-

нению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора». 

Продолжительность работ, проводимых на трансформаторе при слитом жидком диэлек-

трике и соблюдении условий, приведенных в таблице Е.1, не должна превышать времени, ука-

занного в таблице Е.2. 
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Таблица Е.2 - Продолжительность работ 

 

Продолжительность соприкосновения части активной с окружающим воздухом ч, не более 

При относительной влажности воздуха и температуре 

окружающего воздуха выше 0 °С, % 

При температуре окружающего воз-

духа ниже 0 °С 
до 65 от 65 до 75 более 75 

12 
24 16 12 

 

Температура части активной, измеренная на верхнем ярме, во время ревизии части актив-

ной должна превышать точку росы окружающего воздуха не менее чем на 10 °С. 

Измерение температуры части активной производить термометром любого типа (кроме 

ртутного) на верхнем ярме магнитной системы. 

Измерение температуры окружающего воздуха и относительной влажности воздуха произ-

водить каждый час. 

Измерение относительной влажности воздуха производить непосредственно перед реви-

зией активной части. 

Измерение температуры окружающего воздуха производить термометром любого типа 

(кроме ртутного). 

Измерение относительной влажности воздуха производить аспирационным психрометром 

любого типа. Относительная влажность воздуха определяется по таблице Е.3. 

Демонтировать кронштейны под опорные изоляторы и опорные изоляторы. 

Демонтировать составные части УП ПБВ или УП РПН, если они мешают подъему части 

активной. 

Отключить контрольные кабели, демонтировать крепление металлорукава с кабелями, если 

они мешают подъему части активной. 

Слить жидкий диэлектрик из бака и УП РПН в чистые емкости. 

Демонтировать патрубки, если они мешают подъему части активной. 

Демонтировать расширитель. 

Произвести подъем часть активную за строповые устройства на крышке. Подъем произво-

дить в строгом соответствии с габаритным чертежом, при подъеме следить за равномерностью 

зазора между баком и частью активной. Не допускается подъем с перекосом. 

Установить часть активную на деревянных подкладках, выложенных горизонтально по 

уровню.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ НА ЧАСТИ АКТИВНОЙ НАХОДЯЩЕЙСЯ 

НА «ВЕСУ»! 

Монтировать временные стеллажи с перилами, обеспечивающими безопасную работу при 

ревизии части активной, при необходимости.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОР ЭЛЕМЕНТЫ ЧАСТИ 

АКТИВНОЙ! 
Произвести проверку затяжку стяжных элементов остова, затяжку стяжных элементов осе-

вой прессовки обмоток, крепление отводов и других элементов части активной. При наличии 

дефектов устранить их. 

Произвести визуальный осмотр доступных частей обмоток, отводов и других элементов 

части активной. При наличии дефектов устранить их. 

Произвести проверку УП ПБВ или УП РПН согласно ЭД изготовителя. При наличии де-

фектов устранить их. 

Измерить сопротивление стяжных элементов остова, предварительно демонтировав зазем-

ление, относительно магнитной системы и балок ярм. После проведения измерения монтировать 

заземление. 

Измерить сопротивление балок ярм, предварительно демонтировав заземление, относи-

тельно магнитной системы. После проведения измерения монтировать заземление. 
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Промыть часть активную подготовленным жидким диэлектриком. 

Удалить остатки жидкого диэлектрика в баке и в расширителе, промыть и очистить внут-

ренние поверхности ветошью без ворса. 

Произвести подъем части активной за строповые устройства на крышке. Подъем произво-

дить в строгом соответствии с габаритным чертежом, при подъеме следить за равномерностью 

зазора между баком и частью активной. Не допускается подъем с перекосом. 

Установить часть активную в бак.  

Монтировать демонтированные составные части.  

Произвести безвакуумную заливку подготовленного жидкого диэлектрика в бак согласно 

монтажу трансформатора и составных частей трансформатор и УП РПН согласно ЭД изготови-

теля через арматуру в нижней части бака. 

 

Таблица Е.3 - Психрометрическая таблица 

 

П
о
к
аз

ан
и

я
 с

у
х
о
го

 

те
р
м

о
м

ет
р
а,

 °
С

 Разность показаний сухого и влажного термометров, °С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 100 81 63 45 28 11 - - - - - 

1 100 83 65 48 32 16 - - - - - 

2 100 84 68 51 35 20 - - - - - 

3 100 84 69 54 39 24 10 - - - - 

4 100 85 70 56 42 28 14 - - - - 

5 100 86 72 58 45 32 19 6 - - - 

6 100 86 73 60 47 35 23 10 - - - 

7 100 87 74 61 49 37 26 14 - - - 

8 100 87 75 63 51 40 28 18 7 - - 

9 100 88 76 64 53 42 34 21 10 - - 

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5 - 

11 100 88 77 66 56 46 36 26 17 8 - 

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11 - 

13 100 89 79 69 59 49 40 31 23 14 6 

14 100 89 79 70 60 51 42 34 25 17 9 

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 20 12 

16 100 90 81 71 62 54 46 37 30 22 15 

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24 17 

18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 20 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 22 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 26 

22 100 92 83 75 68 61 54 47 40 34 28 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 30 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 31 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 33 

26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 34 
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  Формат А4 
 

Продолжение таблицы Е.3 

 

27 100 92 85 78 71 65 59 52 47 41 36 

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 37 

29 100 93 85 79 72 66 60 54 49 43 38 

30 100 93 86 79 73 67 61 55 50 44 39 

 

Таблица Е.4 – Точки росы 

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

в
о
зд

у
х
а,

 °
С

 Температура точки росы при относительной влажности воздуха, % 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
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Продолжение таблицы Е.4 

 

Т
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п
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у
р
а 

в
о
зд

у
х
а,

 °
С

 Температура точки росы при относительной влажности воздуха, % 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
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Продолжение таблицы Е.4 
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в
о
зд

у
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 °
С

 Температура точки росы при относительной влажности воздуха, % 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
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Результаты ревизии части активной оформить актом.  
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  Формат А4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(справочное) 

 

Уплотнения 

 

Номинальные толщины уплотнений приведены в таблице Ж.1. 

 

Таблица Ж.1 – Номинальная толщина уплотнений 

 

Уплотнение Материал 
Номинальная 

толщина, мм 

Разъем бака УМ Полоса ГОСТ 12855 10 

Фланец крышки трансформаторов тока УМ Полоса ГОСТ 12855 10 

Арматура УМ Лист ГОСТ 12855 8 

Фланец УП РПН УМ Лист ГОСТ 12855 8 

Фланец расширителя УМ Полоса ГОСТ 12855 10 

Термосифонный фильтр УМ Лист ГОСТ 12855 8 

Воздухоосушитель обслуживаемый УМ Лист ГОСТ 12855 4, 8 

Пробки УМ Лист ГОСТ 12855 4 

Термометр показывающий электроконтактный УМ Лист ГОСТ 12855 4 

Маслоуказатель стрелочный электроконтактный УМ Лист ГОСТ 12855 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(Обязательное) 

 

Шеф-монтаж 

 

Шеф-монтажные работы должны выполняться представителем сервисной службы пред-

приятия изготовителя. По условиям договора (опционально) допускается проведение шеф-мон-

тажных работ уполномоченными на проведение электромонтажных работ организациями с 

предоставлением производителю отчетной документации: service@electroshield.ru. 

Рекомендуемое технологическое оборудование, приборы, приспособления, оснастка, ин-

струменты и материалы приведены в таблице И.1., электромонтажные работы (опционально) и 

отчетные данные предоставляемые уполномоченной организацией при шеф - монтаже в адрес 

АО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА» приведены в таблице И.2. 

 

Таблица И.1 – Технологическое оборудование, приборы, приспособления, оснастка, ин-

струменты и материалы 

 

Наименование Коли-

чество 

Тип Примечание 

Установка для очистки жидкого диэлек-

трика (установка для осушки и дегазации 

жидкого диэлектрика) 

1 УВМ 

или 

УВФ 

Производительность  

не менее 3 м3/час; тонкость 

фильтрации до 5 мкм; мак-

симальная температура на 

выходе 90°С; не допуска-

ется прямой нагрев не спе-

циализированными Тэнами 

Установка для подготовки сорбента 1 УПА 

или УВС 

- 

Грузоподъемное оборудование - - В соответствии с массой 

груза 

Такелаж - - В соответствии с массой 

груза 

Вакуум насос - компрессор переносной 1 - Производительность не ме-

нее 0.075 м3/сек. Создавае-

мое остаточное давление не 

более133 Па. 

Манометр малого давления  1 - Диапазон измерений 0-10 

кПа. 

Приборы для измерения потерь холостого 

хода при малом напряжении 

- - Комплект 

Приборы для измерения сопротивления 

изоляции 

1 - Мегаомметр 

Приборы для измерения сопротивления об-

моток постоянному току 

1 - Миллиомметр 

Приборы для измерения коэффициента 

трансформации 

1 - Комплект 

Прибор для измерения пробивного напря-

жения жидкого диэлектрика 

1 АИМ-90 - 

Приборы для измерения кислотного числа 

жидкого диэлектрика 

1 - Комплект 

mailto:service@electroshield.ru
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  Формат А4 
 

Продолжение таблицы И.1 

Наименование Коли-

чество 

Тип Примечание 

Приборы для измерения влагосодержания 

жидкого диэлектрика 

1 - Комплект 

Приборы для измерения механических при-

месей в жидком диэлектрике 

1 - Комплект 

Приборы для измерения параметров встро-

енных трансформаторов тока 

1 - Комплект 

Слесарно - сборочный инструмент 2 - Комплект 

Леса инвентарные 1 - Комплект 

Чистые емкости 2 - 2 - 10 т 

Спецодежда чистая 3 - Комплект 

Пожарный инструмент и средства пожаро-

тушения 

- - - 

Ветошь без ворса - - 20 кг 

Лестницы или стремянки 2 - - 

Посуда стеклянная 2 - ХАРГ, ОГС и т.п. 

Уайт - спирит - ГОСТ 

3484.1 

10 л 

Салфетки технические - - 5 кг 

 

Примечание – Разрешается использовать другое аналогичное технологическое обору-

дование, приборы, приспособления, оснастку, инструменты и материалы характеристики 

которых не хуже характеристик приведенных. 

 

Таблица И.2 – Мероприятия по шеф-монтажу 

 

№ 

п.п. 
Мероприятие 

Пункт 

РЭ 

Подтверждающий 

документ 
Примечание 

1 

Вводный инструктаж. Допуск на объекте. 

Изучение ЭД на трансформатор и его состав-

ные части. 
п. 1 

Журнал регистра-

ции вводного ин-

структажа 

 

2 
Установка трансформатора на фундаменте 

согласно документации завода 
2.2.3 Фото (с четырех 

сторон) 

 

3 

Осмотр трансформатора и демонтирован-

ных частей после прибытия к месту назначе-

ния. 

2.2.2 
Акт 

осмотра 

 

4 

Наличие испытательной лаборатории для 

полного физико-химический анализа транс-

форматорного масла, химического анализа 

растворённых в масле газов 

 

Область аккреди-

тации химической 

лаборатории 

Согласовы-

вается до 

начала шеф-

монтажных 

работ 

5 
Осмотр поверхности трансформатора на це-

лостность и отсутствие течи масла 

2.2.2 

Акт о подготовке 

трансформатора и 

составных частей 

трансформатора к 

 

6 Очистка изоляторов вводов от грязи и влаги 2.2.2  

7 

Испытание устройства РПН 2.2.2 По инструк-

ции произ-

водителя 
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8 
Очистка внутренней полости расширителя 

от грязи и влаги 

2.2.2 монтажу. Под-

тверждающее 

фото 

 

9 
Очистка термосифонного фильтра от грязи и 

влаги 

2.2.2  

10 
Очистка осей катков от грязи и влаги и 

смазка тавотом (солидолом) 

2.2.2  

11 

Испытание реле газового 2.2.2 По  

инструкции 

производи-

теля 

12 

Испытание реле струйного* 2.2.2 По  

инструкции 

производи-

теля 

13 
Очистка воздухоосушителей от грязи и 

влаги 

2.2.2  

14 

Испытание термометра 2.2.2 По инструк-

ции произ-

водителя 

15 

Испытание маслоуказателя 2.2.2 По инструк-

ции произ-

водителя 

16 

Полный физико-химический анализ масла, 

химический анализ растворённых в масле га-

зов из комплекта поставки для долива 

При-
ложе-
ние Б 

 

17 Подготовка чистых емкостей 2.2.2  

18 
Контроль (подготовка по необходимости) 

сорбента воздухоосушителя 

2.2.2  

19 
Контроль (подготовка по необходимости) 

сорбента термосифонного фильтра 

2.2.2  

20 Монтаж катков 2.2.3 

Акт 

выполненных ра-

бот по шеф – мон-

тажу 

 
21 Монтаж маслоуказателей 2.2.3  

22 Монтаж радиаторов 2.2.3  

23 Монтаж термометра 2.2.3  

24 Монтаж реле газового 2.2.3  
25 Монтаж реле струйного 2.2.3  

26 Монтаж патрубков воздухоосушителей 2.2.3  

27 Монтаж патрубка долива 2.2.3  

28 Монтаж термосифонного фильтра 2.2.3  

29 Монтаж воздухоосушителей 2.2.3  

30 Доливка жидкого диэлектрика 2.2.3  

31 Выпуск воздуха 2.2.3  

32 Монтаж контрольных кабелей 2.2.3  

33 Подключение заземления трансформатора 2.2.3  

34 
Подключение внешний цепи к клеммной ко-

робке 
2.2.3  

35 
Испытание трансформатора на герметич-

ность 
2.2.5   
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36 
Измерение потерь холостого хода при малом 

напряжении 
2.2.5  

37 Измерение сопротивления изоляции 2.2.5  

38 
Измерение сопротивления обмоток постоян-

ному току на всех ответвлениях 
2.2.5  

39 
Измерение коэффициента трансформации 

на всех ответвлениях 
2.2.5  

40 
Испытание масла из трансформатора на про-

бивное напряжение после заливки 
2.2.5 

Протоколы  

испытаний 

 

41 
Испытание масла из УП РПН на пробивное 

напряжение* после заливки 
2.2.5  

42 
Измерение кислотного числа масла из транс-

форматора после заливки 
2.2.5  

43 
Измерение кислотного числа масла из УП 

РПН* после заливки 
2.2.5  

44 
Измерение влагосодержания масла из транс-

форматора после заливки 
2.2.5  

45 
Измерение влагосодержания масла из УП 

РПН* после заливки 
2.2.5  

46 

Измерение содержания механических при-

месей в масле из трансформатора после за-

ливки 

2.2.5  

47 
Измерение содержания механических  

примесей в масле из УП РПН* после заливки 
2.2.5  

48 
Проверка полярности встроенных трансфор-

маторов тока 
2.2.5  

49 
Измерение характеристики намагничивания 

встроенных трансформаторов тока 
2.2.5  

50 

Измерение коэффициента трансформации 

на всех ответвлениях вторичной обмотки 

встроенных трансформаторов тока 

2.2.5  

51 
Измерение сопротивления изоляции встро-

енных трансформаторов тока 
2.2.5  

52 

Испытание встроенных трансформаторов 

тока приложенным кратковременным напря-

жением промышленной частоты 

2.2.5  

53 
Измерение сопротивления изоляции цепей 

управления и вспомогательных цепей 
2.2.5  

54 

Испытание цепи управления и вспомога-

тельные цепи приложенным кратковремен-

ным напряжением промышленной частоты 

2.2.5  

55 Включение трансформатора в работу 2.2.6 Акт 

выполненных ра-

бот по шеф –  

монтажу 

 

56 
Сдача в эксплуатацию 2.2.6  

* в зависимости от модификации трансформатора 
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Требования к содержанию АКТа 

осмотра трансформатора и демонтированных частей после прибытия к месту назначения 

(c приложенными фотографиями) при шеф - монтаже 

 

1 Надежность и состояние креплений трансформатора  

типа ___________________________________,  

заводской номер ____________,  

изготовленного АО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА» производство «Русский транс-

форматор» прибывшего на железнодорожной платформе или транспортере на площадку хране-

ния или на место установки: 

а) соответствует технической документации; 

б) не соответствует технической документации. 

2 Контрольные метки на баке трансформатора и железнодорожной платформе или транс-

портере: 

а) совпадают; 

б) не совпадают. 

3 Количество прибывших мест комплектовочной ведомости изготовителя: 

а) соответствует;   

б) не соответствует.   

4  У трансформатора, прибывшего частично демонтированным, в собственном баке, зали-

том трансформаторным маслом ниже крышки, при внешнем осмотре установлено: 

а) Есть следы масла на баке трансформатора и платформе;  

б) Нет следов масла на баке трансформатора и платформе;  

г) Есть сохранность всех кранов, пробок и их уплотнений; 

д) Нет сохранности всех кранов, пробок и их уплотнений; 

е) Имеются вмятины и другие повреждения; 

ж) Отсутствуют вмятины и другие повреждения; 

3) Состояние уплотнений и герметичность  бака трансформатора (слышно характерное ши-

пение при открытие одной из заглушек в над масляном пространстве при температуре окружаю-

щего воздуха -  °С. 

и) Произведена проверка консервации не окрашенных поверхностей 

к) Имеются дефекты установленных вводов; 

         л) Отсутствуют дефекты установленных вводов. 

         м) Уровень масла в баке 

5 Прочие замечания при внешнем осмотре, повреждения трансформатора и его деталей, а также 

нарушения в упаковке, некомплектность: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Представитель изготовителя: ___________________________________________________ 

Представитель потребителя: ____________________________________________________ 

Представитель  

организации, производившей перевозку: ____________________________. 
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Требования к содержанию АКТа 

о подготовке трансформатора и составных частей трансформатора к монтажу 

при шеф – монтаже 

 

Изготовитель АО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА» производство «РУССКИЙ 

ТРАНСФОРМАТОР»,  

тип _______________________________________,  

заводской номер ____________, 

дата выпуска «____» ________________ 20____ г, 

мощность ________ кВА, 

номинальное напряжение обмотки ВН _______ кВ, 

номинальное напряжение обмотки НН _______ кВ. 

1 Очистка изоляторов вводов от грязи и влаги: 

а) выполнено;  

б) не выполнено. 

2 Подготовка и испытание УП РПН, при наличии: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

3 Очистка внутренней полости расширителя от грязи и влаги, при наличии: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

4 Очистка термосифонного фильтра от грязи и влаги, при наличии: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

5 Очистка осей катков от грязи и влаги (при наличии) и смазка тавотом (солидолом): 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

6 Подготовка и испытание реле газового: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

7 Подготовка и испытание реле струйного: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

8 Очистка воздух осушителя, обслуживаемого от грязи и влаги (при наличии): 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

9 Очистка воздух осушителя необслуживаемого: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

10 Подготовка и испытание термометра: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

11 Подготовка и испытание масло указателя: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

12 Подготовка жидкого диэлектрика 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

13 Подготовка чистых емкостей: 

а) выполнено; 
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б) не выполнено. 

14 Подготовка сорбента воздухоосушителя: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

15 Подготовка сорбента термосифонного фильтра: 

а) выполнено; 

б) не выполнено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании изложенного комиссия считает: 

а) завершенной подготовку трансформатора к монтажу; 

б) не завершенной подготовку трансформатора к монтажу. 

Представитель изготовителя: ___________________________________________________.                              

Представитель потребителя: ____________________________________________________. 

Представитель монтажной организации: __________________________________________. 

Представитель наладочной организации: _________________________________________. 

 

«____» ________________ 20____ г. 
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Требования к содержанию АКТа 

выполненных работ по шеф – монтажу трансформатора 

 

Изготовитель ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА» производство «РУССКИЙ 

ТРАНСФОРМАТОР»,  

тип _______________________________________,  

заводской номер ____________, 

дата выпуска «____» ________________ 20____ г, 

мощность ________ кВА, 

номинальное напряжение обмотки ВН _______ кВ, 

номинальное напряжение обмотки НН _______ кВ. 

№п/п Операция по монтажу Документ подтверждения выполнения ДА НЕТ

 Пимечание 

1  Катки (каретки):  

2 Маслоуказатели РПН,и бака трансформатора 

3 Монтаж радиаторов    

4 Монтаж термометров  

5 Монтаж реле газового  

6 Монтаж реле струйного  

7 Монтаж патрубков воздух осушителей  

8 Монтаж патрубка долива  

9 Монтаж ТСФ  

10 Монтаж ВОФ  

11 Демонтаж транспортных байпасов меж РПН и основным баком.  

12 Доливка жидкого диэлектрика  

13 Выпуск воздуха (деаэрация)  

14 Монтаж контрольных кабелей:  

15 Перемещение  и монтаж к месту эксплуатации  

16 Подключение заземления трансформатора  

17 Подключение цепей к клеммной коробке 

18 Проведение испытаний по программе ввода трансформатора в эксплуатацию  

19 Подписание актов о сдаче объекта в эксплуатацию  

20 Сдача в эксплуатацию 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании изложенного комиссия считает: 

а) выполненными работы по шеф – монтажу трансформатора; 

б) не выполненными работы по шеф – монтажу трансформатора. 

Представитель изготовителя: ___________________________________________________.                                  

Представитель потребителя: ____________________________________________________. 

Представитель монтажной организации: __________________________________________. 

Представитель наладочной организации: _________________________________________. 

 

«____» ________________ 20____ г. 
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Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 

Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№ докум. 

Входящий № 

сопроводи-

тельного до-

кум.  

и дата 

Подп. Дата 
из-

ме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

- - - 35 - 35 0418-5503 - Удалова 
07.10. 

2013 

1 - 44 - - 44 0441-0209 - 
Пяты-

гин 

30.08. 

2018 

2 - 44 - - 44 0441-0264 - 
Пяты-

гин 

28.02. 

2019 

3 - 2 - - 44 0441-0961 - 
Пяты-

гин 

02.10. 

2019 

4 - 44 - - 44 0441-1839 - 
Пяты-

гин 

20.04. 

2021 

5 - 2 - - 44 0441-3132 - Касьян 
01.02. 

2024 

6 
- 3 3 - 

50 0441- - Артамо-

нов 

19.03.2024 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


