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ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплектные распределительные устройства СЭЩ®-80-10Н на номинальные напря-

жения 6 и 10 кВ, номинальные токи 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 и 3150 А, 

токи термической стойкости 20, 31,5 и 40 кА (с вакуумным выключателем серии 

ВВУ-СЭЩ-П-10), климатического исполнения У, категории размещения 3, изготав-

ливаемые по ТУ 27.12.10-232-15356352-2018 с изм.№7 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

АО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» 

443048, Россия, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электрощит» 

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

АО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» 

443048, Россия, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электрощит» 

 

 

СООТВЕТСТВУЕТ 

техническим требованиям ПАО «Россети» 

 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммута-

ции тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора; разъемные контакты 

ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора соб-

ственных нужд; с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестован-

ных в установленном порядке) 


